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1..PROJEKTINIU PASIULYMU DOKUMENTAI

Kitos paskirties inzinerinio statinio — plovyklos nuotekyvalyklos (naftos skirtuvas) Kaisiadoriy r. sav.,

Kruonio sen., Maisiejiiny k., Mariy g. 6, statybos projektinai pasitilymai rengiami vadovaujantis
uzsakovo pateiktais:

» projektiniy pasitilymy rengimo uzduotimi

» sklypo topografing geodezing nuotrauka.

Objekto techninis projektas parengtas pagal STR 1.04,04:2017 “Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé¢” reikalavimus, atitinka statybos normy ir kity  normatyviniy dokumenty keliamus

reikalavimus;

1.1 Pradiniai dokumentai

Dokumento pavadinimas Pastabos
Nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas 10 lapy
Zemés sklypo planas 1:1000 2 lapy
Sklypo topografiné nuotrauka 1 lapas

1.2 Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

Dokumento pavadinimas

LR statybos jstatymas Nr. I-1240

STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas”. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai”

D1-408 Statybos darbai

D1-193 PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

STR 1.06.01:2016 ,,STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEZIURA“

Alb. LK2 Lietaus nuotekynés Suliniai 1994 m. (UAB “Ekoprojektas”)

DT 5 — 00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

GKTR 2.01.01:1999 Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka

STR 2.02.05:2004 "Nuoteky valyklos pagrindinés nuostatos"

D1-412 Nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamentas

STR 1.04.04:2017 ,,STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE*

RSN 156- 94 Statybiné klimatologija

Kitos paskirties inzinerinio statinio — plovyklos nuoteky- Lapas| Lapy

Laida

valyklos (naftos skirtuvas) Kaisiadoriy r. sav., Kruonio EPPS-58/21-SSP-AR/TS
sen., Maisiejiiny k., Mariy g. 6, statybos projektas 1 9

0




w..unmmmm
PROJCATAI

2. STATINIO PASKIRTIS

Zemés sklypo savininkas: AB , Ignitis gamyba®, Lietuvos respublika

Adresas: KaiSiadoriy r. sav., Kruonio sen., Maisiejiny k., Mariy g. 6

Zemés sklypo naudojimo biidas — Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Statytojas: AB ,Ignitis gamyba“

Statinio projektuotojas ir adresas: UAB "Ekologiniai projektai" Draugystés 19-354, Kaunas.
Statybos riisis: nauja statyba

Statinio kategorija: nesudétingasis II gr.;

Projektavimo etapas: projektiniai pasitilymai

3. AISKINAMASIS RASTAS

1.3 Normatyviniy dokumenty sarasas

Projektas rengiamas vadovaujantis $iais dokumentais:

- STR 2.07.01:2003 “Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas”. Pastato inzinerinés sistemos.

Lauko inZineriniai tinklai”,

- STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertize”,

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandzio 2 d. jsakymas Nr. D1-193
“Del nuoteky tvarkymo reglamento”,

- UAB “Wavin Baltic” statybos taisyklés “Plastikiniy vamzdyny sistemos”.

1.4 Plovyklos nuoteky tinklai

1.4.1 Projektiniai sprendiniai

Imonés transporto priemonéms ir jrangai plauti numatoma jmonei priklausanc¢iame sklype Kruonio
HAE vidinéje teritorijoje jrengti plovykla. Plovykla jrengiama esamoje tkinio kiemo korpuso ,,A*
(registre pastatas15P2p patalpa 1-23) garazo patalpoje. Patalpos plotas 34,33 m2. Plovyklos patalpoje

jrengtos betoninés vandeniui nepralaidzios grindys su nuolydziu j vandens surinkimo trapg . Plovimui bus
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naudojamas neSiojamas, iki 1,50 I/s naSumo auksto slégio plovimo jrenginys. Plovimo jrenginys bus
prijungiamas prie patalpoje esamo vandentiekio ir elektros tinklo. Uz plovykloje naudojamos jrangos
pajungimo ir naudojimo saugg atsakingas Statytojas.

Kadangi plovykloje susidarys tarSios (naftos produktais uzterStos) nuotekos, privaloma jas isvalyti
iki statybos reglamentuose nurodytas iSvalymo normas.

IS plovyklos iStekan¢iam vandeniu valyti numatoma esamuose gelZzbetoniniuose nuoteky Suliniuose
numatoma jrengti lvnt @1500 sméliagaude ir 1vnt @1500 naftos skirtuva 3,0 1/s su 2vnt koalesenciniais
filtrais. Naftos skirtuvas su 2vnt koalesenciniais filtrais nuotekas iSvalo iki 5 mg/l. Filtrai turi buti
sertifikuoti ir atitikti ,,PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento D1-193“reikalavimus.

Koalesenciniais filtrai patalpinami polipropileno dézéje kuri sutvirtinama metaliniais rémais —
koelesencinis modulis, nuotekos filtruojasi per koelesencinius filtrus ir valytas vanduo iSteka j esamus

pavir$iniy nuoteky tinklus, o Sulinyje, j kurj jsikertame, numatome méginiy paémimo vieta.

1.4.2  Naftos skirtuvo technologiniai skai¢iavimai

Projektuojama naftos gaudykle, kurios naSumas 3 1/s.
Naftos gaudyklés iSvalymo efektyvumas:
«  BDSs—-25 mg/l;
*  SM-30mg/l;
* NP-5mg/l
Naftos gaudyklé skirta purvo ir lengvujy naftos produkty atskyrimui i$ nuoteky.
Naftos gaudykl¢ skai¢iuojama remiantis;
- 2008 m kovo 26 dienos jsakymas Nr. D1-152 , Nuoteky valymo jrenginiy taikymo reglamentas®,

2 priedas, Pagrindiniy technologiniy parametry suvestin¢ lentelé

Naftos gaudyklés dydZzio nustatymas

Remiantis 2008 m kovo 26 dienos jsakymas Nr. D1-152 , Nuoteky valymo jrenginiy taikymo
reglamentas®, 2 priedas, Pagrindiniy technologiniy parametry suvestiné¢ lentele naftos gaudykliy

parametrai nustatotmi pagal Siuos dydzius:

Kitos paskirties inzinerinio statinio — plovyklos nuoteky- Lapas| Lapy | Laida
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- minimalus naftos gaudyklés pavirSiaus plotas, m*: A = 0,2 x NS;

- hidrauliné nuoteky iSbuvimo trukmé naftos gaudykléje, su koalescensiniu moduliu,

min: > 3;

- minimalus aukstis paliktas naftos produkty kaupimuisi (pavirSiuje), m: > 0,15;

- minimalus aukstis paliktas nuosédy kaupimuisi (dugne), m: > 0,35;

- koalescensinio modulio hidrauliné apkrova, I/m?/s: <7,

- iSbuvimo trukmé koalescensiniame modulyje, sek: > 30;

Naftos gaudyklés dydziy skaic¢iavimai

Skai¢iuojami minimaliis naftos gaudyklés dydziai:

2.1 Minimalus naftos gaudyklés pavirsiaus plotas:

Amin=0,2xNS=0,2x3=0,60 m?
NS - nominalus naftos gaudyklé dydis, I/s.

2.2 Minimalus darbinis naftos gaudyklés tiris su koalescensiniu moduliu:

Vinin darbinis = 2 X 60 X 3 /1000 = 0,36 m’.

2.3 Koalescensinio modulio tiiris kai iSbuvimo trukmé modulyje 30 sekundziy:

Vir = 2 x 30/1000 = 0,06 m’.

2.4 Koalescensinio modulio pavirSiaus plotas pagal hidrauline apkrova, I/m*/s: < 7:

Kitos paskirties inzinerinio statinio — plovyklos nuoteky-
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sen., Maisiejuny k., Mariy g. 6, statybos projektas

EPPS-58/21-SSP-AR/TS

Lapas

Lapy

Laida

9

0




anmn|n|u|
PROJCATAI

Axr= 2/7 =0,29 m’.
Naftos gaudyklés projektavimas

Projektuojama naftos gaudyklé kurios naSumas 3 1/s g/b Suliniuose (zr. brézinj).

Naftos gaudyklé bus 1000 mm g/b Sulinyje kurios bendras darbinis aukstis — 2,30 m; pavirSiaus plotas
— 0,785 m?; bendras darbinis tiris — 1,81 m’. Joje bus patalpintas koalescinis modulis. Koalescensinj
modulj sudaro 2 koalescensiniai filtrai, kuriy kiekvieno iSmatavimai 1000x250x210 mm. Bendras

koalescensiniy filtry turis — 0,105 m*; bendras koalescensiniy filtry pavirsiaus filtravimosi plotas — 1,84

m?>.

Naftos gaudyklés technologiniy parametry patikrinimas
Naftos gaudyklés tiris ir pavirSiaus plotas
Kameros bendras darbinis aukstis — 2,30 m; pavirSiaus plotas — 0,785 m?; bendras darbinis ttris — 1,81
m’. Naftos produkty kaupimuisi palieku 0,15 m, o nuosédy kaupimuisi palicku 0,35 m, tada darbinis

naftos gaudyklés aukstis;

Hp=2,30-0,15-0,35=1,80 m;

tada naftos gaudyklés darbinis tiiris:
V darvinis = 1,80 X 0,785 = 1,41 m® > Viin darbinis = 0,36 m’; salyga tenkinama.

Faktinis naftos gaudyklés pavirSiaus plotas:

Ang = 0,785 m* > Anin = 0,60 m?; salyga tenkinama.

Kitos paskirties inzinerinio statinio — plovyklos nuoteky- Lapas| Lapy | Laida
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‘ Naftos gaudyklés koalescensinis modulis
Faktinis koalescensinio modulio filtry turis:
Ve = 0,105 m* > Ve = 0,06 m’, salyga tenkinama.
Faktinis koalescensinio modulio pavirsiaus plotas:

Axrr=0,5m* > Agr = 0,29 m’, salyga tenkinama.

ISvada

Atlikus naftos gaudyklés technologiniy parametry skai¢iavimg matyti, kad suprojektuotos naftos
produkty gaudyklés, kurios nasumas 3 I/s, visos technologiniy parametry salygos atitinka Lietuvos
Respublikos teisés aktus tai yra 2008 m kovo 26 dienos jsakyma Nr. D1-152 ,,Nuoteky valymo jrenginiy
taikymo reglamentas®.

Naftos skirtuvo aptarnavimas vykdomas. Naftos produktai Salinami iSsiurbiant ne reciau kaip 2
kartus per metus. Nusédusios medziagos Salinamos iSsiurbiant ne reciau kaip 1 karta per metus. Naftos
gaudykléje esantys filtrai yra plaunami, regeneruojami(pagal uzterStuma), o suplyse keiciami. Filtrai yra
rémeliuose sumontuoti ant uzdaros dézés, norint juos regeneruoti arba pakeisti, biitina pasalinti vandenj
1§ Sulinio. Koelesenciniai filtrai su rémeliais iStraukiami, tada filtrai i§Simami i$ rémeliy ir atsizvelgiant i jy
bukle regeneruojami arba pakei¢iami naujais. Po to filtrai sudedami atgal i rémelius ir jstatomi ir

pritvirinami j savo vietg prie uzdaros dézés.

1.4.3. TriukSmo lygis statybos ir eksploatacijos metu

Projektuojama aikstelé naudojama transporto plovimui, jrenginiai ir inZineriniai tinklai neskleis
triukSmo virSijancio Lietuvos higienos normy HN 33:2011° TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose
ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13d. jsakymu Nr. V-604 ,,D¢l Lietuvos higienos normos ,, Triuk§mo
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ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo, 1

lentelés 4p. nurodyty triukSmo ribiniy dydziy.

1.4.4. Bendrieji statinio rodikliai

I. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)

1. Lietaus tinkly ilgis* m 11,00
.. . — 110
1.1. vamzdZzio skersmuo (tik vamzdynams) mm
I1. KITI STATINIAI

2.1. Naftos skirtuvas su nusodintuvu (kitos paskirties
inZineriniai statiniai — nesudétingas Ilgr. statinys) vnt 1 Q=3.0Us

* Zvaigzdute pazymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tkio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

1.4.5 Statybos darbai ir jy organizavimas

Planuojama veiklos apimtis numatoma 10 d.d., planuojantys statybos, montavimo darbus
gyvenamosiose vietovése, privalo ne veéliau kaip prie§ 7 kalendorines dienas iki §iy darby pradzios
pateikti savivaldybés institucijoms informacijg apie triukSmo Saltiniy naudojimo vieta, planuojama
triukSmo lygj ir jo trukmg per parg, triukSmo mazinimo priemones. Statybos ir montavimo darbai turi

nevirsiti

Vamzdyny klojimas ir PVC Suliniy montavimas vykdomas vadovaujantis vamzdyny sistemy
projektavimo ir montavimo taisyklémis ST 1073435.04:2000. Gelzbetoniniai Suliniai rengiami pagal
lietaus nuotekyneés kataloga LK 2. Statybos darbai atlieckami vadovaujantis STR 1.06.01:2016.

Bréziniuose Zzvaigzdute pazymétas altitudes tikrinti statybos darby metu. Darbus vykdyti
vadovaujantis vandentvarkos darby saugos taisyklémis DT 3-99.

Statybos metu susidarys statybinés atliekos kurios bus atiduodamo atliekas tvarkanciai jmonei.

Statybiniy atlieky kiekiai pateikti lenteléje.

Kitos paskirties inzinerinio statinio — plovyklos nuoteky- Lapas| Lapy | Laida
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atiduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. Atliekos yra nepavojingos ir pavojaus aplinkai nekels.

.....

Statybiniy atlieky lentelé

Atliekos
Technologinis kodas pagal Numatomi atlieky
procesas Pavadinimas kiekis, m® | agregatinis atlieky pavojingumas tvarkymo budai
biivis saras$a
1 2 3 4 5 6 7
Gruntas ir
Plovyklos akmenys, 5,00 Kietas 17 05 04 Nepavojinga Paskleidziamas
nuoteky nenurodyti 17 05 teritorijos ribose.
valymo 03
irenginio staty-
ba

1.4.5. Aplinkosauginé dalis

Nuoteky valykla (naftos skirtuvas) gyvenamosios aplinkos apie — 700,0m. Valymo jrenginiai
neturi atviry rezervuary visi jrenginiai yra uzdaro tipo, kvapy ir garso sklidimo nebus.

I aplinkg i8leidziamy nuoteky uZterStumas negali biiti didesnis kaip:

e skendinCiyjy medziagy vidutiné metin¢ koncentracija — 30 mg/l, didziausia momentiné
koncentracija — 50 mg/l;

e BDSS5 vidutiné metiné koncentracija — 25 mg O2/1, didZiausia momentin¢ koncentracija — 50 mg
02/1. Sis parametras turi biiti nustatomas ir kontroliuojamas tik nuotekose, surenkamose nuo
galimai terSiamy teritorijy, kurios gali buti terSiamos organiniais terSalais (pvz., Zemeés ukio
produkcijos perdirbimo, maisto pramonés, organiniy atlieky tvarkymo objektai ir pan.);

e naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 5 mg/l, didziausia momentiné¢ koncentracija — 7
mg/l;

Kitos paskirties inzinerinio statinio — plovyklos nuoteky- Lapas| Lapy | Laida
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2 Naftos produkty atskirtuvas 3l/s @1500 (projektuojamas) PRUCHTAI ug. o, Y proj
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Statyt "ﬁ’ i ir:bl 'i]l . .H
vyriausioji architekté (pataréja)
Asta Stalauginskiené B
- 2022-CH~05
TARI 7
PRITARIU _C’_/{ v o

UZSAKOVAS: AB* Ignitis gamyba*
ADRESAS: Elcktrinés g. 21, LT-26108 Elektrénai

PROJEKTINIY PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS
2021 m. lapkri¢io mén. 30 d.

1. INFORMACIJA APIE SUMANYTA PROJEKTUOTI STATIN]
Pavadinimas (nurodomas techninio projekto pavadinimas) Kitos paskirties inZinerinio statinio —
plovykios nuoteky
1.1 valyklos (naftos skirtuvas) Kaigiadoriy
r. sav., Kruonio sen., Maisiejiiny k.,
Mariy g. 6, statybos projektas
1.2 Statybos rasis - Nauja statyba
1.3 Statinio kategorija Nesudétingasis
1.4 Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis Kiiti inZineriniai statiniai
Zemés sklypo rodikliai Adresas: Kaisiadoriy t. sav., Kruonio
15 sen., Maisiejiiny k., Mariy g. 6,
; Zemés sklypo unik. Nr.4400-227]-
- J 0461
2. PROJEKTINIL PASIULYMLU PASKIRTIS
2.1 [3reik3ti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektros ir kity pagrindiniy sprendiniy idéja
Informuoti visuomeng apie statinio kuriam teritorijy planavimo istatymo 20 straipsnio nustatytais
2.2 atvcjais neparengti teritorijy planavimo dokumentai ir statyba konkretiame sklype leidziama,
| numatomg projektavima.
Nustatyti Zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijy planavimo jstatymo
24 20 straipsnio nustatylais alvejais neparengti teritorijy planavimo dokumentai ir statyba konkre¢iame
sklype leidZiama
3. PROJEKTINIU PASIOLYMU SUDETIS
3.1 AiSkinamasis raftas
Grafiné dalis
3.2 Sklypo planas -
33 Naftos gaudyklés bréZinys
4. KITI DUOMENYS
4.1 -

UZSAKOVAS

AB ,,Ignitis gamyba“

g

(Parcigos, Vardas. Pavardeé, parasas)
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybes imoné Statybos prodﬁkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius
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ATESTATAS

Nr 21269

Kestutis Kabakas

Ak. 36204010135

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: visi statiniai (i§skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalis: vandentiekio ir nuoteky $alinimo.
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