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Tinklo D90 klojimą vykdyti 
betranšėjiniu būdu, L-84,20m 
dėkle PE RC D200, L-81,20m

Tinklo D90 klojimą vykdyti 
betranšėjiniu būdu, L-25,78m 
dėkle PE RC D200, L-24,50m

Tinklo D110 klojimą vykdyti 
betranšėjiniu būdu, L-25,05m 
dėkle PE RC D200, L-24,70m

Tinklo D110 klojimą vykdyti 
betranšėjiniu būdu, L-83,45m 
dėkle PE RC D200, L-80,60m
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X=6081309.86
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X=6081309.78
Y=527665.01

X=6081333.23
Y=527673.72

X=6081332.52
Y=527675.59

X=6081301.16
Y=527681.96

X=6081275.87
Y=527723.52

X=6081405.23
Y=527731.90

2

Tinklo D90 klojimą vykdyti 
betranšėjiniu būdu, L-38,25m 
dėkle PE RC D200, L-36,30m

Tinklo D110 klojimą vykdyti 
betranšėjiniu būdu, L-35,58m 
dėkle PE RC D200, L-34,40m
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unikl.Nr. 4400-0535-4307

unikl.Nr. 4400-3221-1375
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Y=527743.93

X=6081460.56
Y=527729.18

X=6081447.51
Y=527724.93
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Y=527740.72

Keitimų pavadinimas (priežastis)

2022-01

Data

SLD gavimui, rangovo parinkimui

1

0

UAB "PATVANKA"

Kaišiadorių raj. savivaldybė
Statytojas:

Atestato
nr.

lt

Lapas Lapų

Laida

Nr.:

Brėžinys:

Projektas:

Statinys:

3
21-51-TP.VN-01

Planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklais.
M1:500

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai

Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo)
Paukštininkų g. ir Pramonės g., Kaišiadoryse,

 statybos projektas

PV G.Kemzūra

PDVPDV

PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus iškviesti esamų inžinerinių tinklų

operatorius ir patikslinti esamų tinklų padėtį.
2. Vykdant vandentiekio tinklų statybą užtikrinti geriamojo vandens tiekimą

esamiems vartotojams.

Š

P

RV

G.Kemzūra

Situacijos schema

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymuo Pavadinimas

Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai

FS1-2

Sklypų ribos

Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami  slėginio buitinių nuotekų tinklo šuliniai

Projektuojami  vandentiekio šuliniaiV1-1

 VN tinklų apsaugos zona



pln d32

41

Į

Į

1,78

Keitimų pavadinimas (priežastis)

0 2022-01

Laida Data

SLD gavimui, rangovo parinkimui

2

0

UAB "PATVANKA"

Kaišiadorių raj. savivaldybė
Statytojas:

Atestato
nr.

lt

Lapas Lapų

Laida

Nr.:

Brėžinys:

Projektas:

Statinys:

3
21-51-TP.VN-01

Planas su projektuojamais vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklais.
M1:500

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai

Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir nuotekų šalinimo)
Paukštininkų g. ir Pramonės g., Kaišiadoryse,

 statybos projektas

12930 PV G.Kemzūra

PDVPDV24020

TĘSINYS FRAGMENTE "F1"

PASTABOS:
1. Prieš pradedant statybos darbus iškviesti esamų inžinerinių tinklų

operatorius ir patikslinti esamų tinklų padėtį.
2. Vykdant vandentiekio tinklų statybą užtikrinti geriamojo vandens tiekimą

esamiems vartotojams.

Š

P

RV

G.Kemzūra

Situacijos schema

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Žymuo Pavadinimas

Projektuojami slėginiai buitinių nuotekų tinklai

FS1-2

Sklypų ribos

Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami  slėginio buitinių nuotekų tinklo šuliniai

Projektuojami  vandentiekio šuliniaiV1-1

 VN tinklų apsaugos zona






