6 \ 7 8

a +104.38
Sutartinial Zymgjimat— 10T

1 1 1] 1 1
Eil. Nr. Pavadininas Zynéjimas

N
w
s~

1 |

y
1l 1l ‘g ”’0'5,1 1l 1l 1l

+104.40"

Sklypy ribos
Projektucjami Zvyro dangos keliai

Projektuojami 110 kV jtampos kabeliai

Projektuojami 30 kV jtampos kabeliai
Projektuojami iki 1 kV jtampos kabeliai
Projektuojamy kabeliy apsaugos zonos riba

Projektuojamos transformatoriy pastotés apsaugos zona 8 ] !
1l

[vaziavimas | sklypa _—
E7
A
E1

@ | w|lon U W —

+105.4 i x=60799179, ﬂ
n I I I I I 142535589,

_Q a

P +105.65 +105.94
n | n +105188 n”/ " " 1 n
+106.18 . )
" 1l 1l 1l " +106.1% 1l

wl(/iz I

C a C
| 1l 1l I
1l I 1l
I | a 1] 1l 60}99% +196.19
X= . | Ker 450
n T n y#535613.l3lf: « _— |
a
I | 1l I
=)
1l | 1l
1l 1l ”+l()(\.8" I
D 3 x=6079950.79 D
10634, y=53956155
A /

gl u N 0 ‘44'\ \ I
£ 5.¢ \
I !

" i / "
. |/| \a ‘1\|
\}\ \

" " " " " N L LinsHn

L +106.45 a +106.38
| 1l | I 1l 1l 1
T I n n n T n n 0 2022-10 VieSinimui
Ek " " | x=6079932.27| 1\ T " " " I LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA) E
=535591.18 HO6IT g STATINIO PROJEKTO PAVADINIVAS
1 T T " 1 " 1 1 I N 1 KVAL. ( 301110 KV Naujazerio SE TP inZineriniy statiniy, Kaisiadoriy r. sav., Kaiiadoriy
" " " [ " " i no +106.661 " DSQT\I\GR , ELEKTROS TINKLY apylinkés sen., Paltininky k., statybos projektas
060 o STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
L e u " 1 no9 : " oA " " 1] no 35357 PV Paulius Zymanéius //fi ] 2022-36-03-XX-STP ||
| | " = " I 10693 1, " T //' 30/110 kV Naujazerio SE TP
H106.30 +106.79 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
1l I 1l 1l / 1l I I 1l I 1l 1l I 1l 1 Situacijos p|anas
d I +1H6.72 " /A llg " " el PA_STVAB%S: ) I AR T N " " M 1:500 0
F ey %/ 1. Privaziavimo kelias projektuojamas atskiru projekfu; ' F
| | | | / . | | | 2 PrlqjektuojamoslIfransform olri pastotés”apsaugos 2003 - iki p fl?fés tvoro i STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
: 3. Projektuojamy pozeminiy kabeljy linijy apsaugos zona - po 1 m j[abi puses. Lt
1 n n 1 Q’:’\/u *10689 |, 1 n 1 1 n 1 n n " UAB ,Véjo galia“ 2022-36-03-XX-PP_B-01 1 1
/ A
1 \ 2 \ 3 4 5 6 7 8




k=6079960:63

1 \ 2 3 5 \ 6 \ 7 8
Z oy
Situacijos M / ] P/rojekfuojarnu statiniy ir jrenginiy eksplik;dj{ / \ \ \ \
/ ==k N S
)| ’ pamﬁi’hkgk / 4 ko — 7—7 | : . : : v SR Eil. Nr, Pavadinimas Pastabos -
[ e /);:‘:1‘ —— ¥ I [ [ y A$‘ . 01 | 30/m0 k}/ fransformatoriy pastofé
/1, /; L ‘ - ~ v‘ﬁ 02 | 30 kV uzdarosios skirstyklos ir valdymo pulto pastatas
‘5%'& , /;/x)\ [ ,777? 03 | Tvora L
8/%0// /;/ an\mekfumamos TP-sklypas — ] | | | 1 PV PR 0k | Vidaus keliai
¢ ' P x=6079919.11 —— 05 | AntZeminiai kabeliy kanalai
= N — BRI - g O 06 | Lietaus nuoteky tinklai
Tl I / I + H M I 3 / | et 2 progtuoRf= 07 | 30/110 kV galios transformatoriaus aikstelé
‘ 08 | PoZeminis alyvos rezervuaras
| Midsio
Tiechniniai rodikliai | I I X( YOI
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 Sklypo rodikliai:
11| Sklypo plotas n’ 19278
12 | Sklypo uzstatymo tankis % 0,24
13 | Sklypo uzstatymo intensyvumas % 022
14 | Apzeldintas sklypo plotas n’ 16820
);?503?59690%04046' 15 | Transformatoriy pastotés apsaugos zona - iki tvoros
' N 16 | Pozeminiy kabeliy linjos apsaugos zona - poim | jabipuses

. .
y=535613.36 v —
T Sufartiniai zymejimai || ¢ \ .
o | ELN Pavadinimas 2yméjimas
1 Sklypy ribos .
2 Projektuojamas pamatas %
3 Projektuojama tvora \
I b Projektuojami kabeliy kanalai I N Y I |
5 Projektuojami nevalyty nuo alyvos lietaus nuoteky tinklai LG1 %
6 Projektucjami isvalyty lietaus nuoteky tinklai L1 \
a ¥ | Projektuojami 110 kV jtampos kabeliai E? \
8 | Projektuojami 30 kV jtampos kabeliai EL
¥ 9 | Projektuojami iki 1kV jtampos kabeliai E1 \
10| Projektuojami Sviesolaidiniai kabeliai \
k=6079950.79 M| Projekfuojama gnybty spinta ==
I y=53551.55 o p——
12 |vaziavimas | teritorija —~——
I N N\
+
[ ———
2022-10 VieSinimui
ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
[ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
30/110 kV NaujaZerio SE TP inzineriniy statiniy, Kaiiadoriy r. sav., KaiSiadoriy
, ELEKTROS TINKLY apylinkés sen., Paltininky k., statybos projektas
[ STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
PV | Paulius Zymanéius A 2022-36-03-XX-STP
//'%'ec 30/110 kV NaujaZerio SE TP
[ [ [
o PASTABOS: % DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
1. Privaziavimo kelias\projektuojamas afskiru projektu. ‘ Skiypo planas
M 1:250 0
I I 1 T T Vg I I
T y=53591.18 STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
/ / Lt UAB ,Véjo galia" 2022-36-03-XX-PP_B-02 1 1
[ [ [ N [ [ Il
1 2 3 4 5 6 7 8




Fasadas A-B 33 Fasadas 1-5 33

-1.22
(\//\\/_/\\/_/\\/_/\\///\ ! _ ) KR Y //\\//\//\///\///\// _///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\ _/\///\///\//\//\/_/\\/_/\\/A
Fasadas B-A Fasadas 5-1
— +3.35 — +3.35
-122
. /_/\\//\//\//\///\// _///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\///\ _/\///\//\//\//\ A
0 2022-10 VieSinimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PASTABOS: STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
1. Stogas i§ daugiasluoksniy termoizoliaciniy plokstiy, spalva RAL 9006; KVAL. ‘ 30/110 KV NaujaZerio SE TP inZineriniy statiniy, Kaisiadoriy r. sav., Kaisiadoriy
2. Sienos 1§ daugiasluoksniy termoizoliaciniy plokSciy, spalva RAL 9006; PATV. ELEKTROS TINKLY apylinkés sen., Paltininky k., statybos projektas
3. Pastato pogrindis uzdengiamas trapecinio profilio skarda T-20, spalva RAL 9006, DOK. NR. pr0|ek’ra|
L, Vedinimo grotelés, kondicionavimo ir kita jranga brézinyje nedetalizuojama. STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
35357 PV | Paulius Zymandius - 2022-36-03-XX-STP
/, 30/110 kV NaujaZerio SE TP
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
30 KV uZdarosios skirstyklos ir valdymo pulto pastato
fasadai 0
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
Lt UAB ,Véjo galia" 2022-36-03-XX-PP_B-03 1 1
2 3 4 5 6 7 8




Cinkuotas tvoros segmentas

Tvoros fragmenta

s M 130

Cinkuotas tvoros stulpelis

1850

1530x2500 viela 95 60x40x2.5 L=2500 su dangteliu
N KGR R UL /;\A\f/\\f/\x/g/;\é\f/\\f/\x/g/\j\_{;}/%\/,\ LR
= Tvoros cokoliné plokste Betonas (20/25-X(2 Cinkuota plokstele Varztai M12x100

NN NCNCNNG f NN NN NN NS
|
|
|
|

L 1] |1
|
| 249040060 o h —]
I 1] |1
- ] 1] |11 =2
20 i s
||| 2510 | || | ][]
| 171 1] |
] ] ]
AN L1 L1 N
150 150 150
0 2022-10 VieSinimui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
PASTABOS: STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
. ; " KVAL. 30/110 kV Naujazerio SE TP inzineriniy statiniy, KaiSiadoriy r. sav., KaiSiadori
1. Kampiniy tvoros stulpeliy profilis - 60x60x2.5; jazen i riniy U nyr. sav., 4
2. Tvoros stulpeliai karstai cinkuoti vidutiniu 255 um storio cinko dangos sluoksni; DgﬁT\l\/lR / ELEKTROS TINKLY apylinkés sen., Paltininky k., statybos projektas
13,' EOkOliniLtj plol:(?:fbiu tyirfinirp;Ji'prie Sf”lPT.“U nag?oja;no; kar‘étai ;inllfuotols_vptlol}ételés ir varittai; il T STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
. Segmenty apkabos ir varztai su specialia verzle, kurios viena dalis nuluzta (apsauga nuo atsukimol; — 75— 2022-36-03-XX-STP
5. |spéjamiej Zenklai “ATSARGIAL, ELEKTROS SMUGID PAVOJUS” irtinami kas 15-20 m, 3937 | PV | Paulus Zymancius L 30110 KV Naujaderio SE TP
6. Tipiniai tvoros mazgai ir tvirtinimo detales nedetalizuojami. /
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Tvoros fragmentas 0
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
Lt UAB ,Véjo galia" 2022-36-03-XX-PP_B-04 1 1

6

7




Vartai ir varteliai (vaizdas is teritorijos vidaus) M 1:30

Kvadratinis strypas 10x10

Cinkuotas varty stulpas

kas 125 mm 100x100x5 L=2600 su dangfeliurL
(et eerererepirtt 2 ittt ettt eriedd L1111 i
( A
il N _{4 -
==
****** 1 L= r—1 I I S R
Tvoros cokolné plokite| | | | | Rémo profils 2012012 Betonas (25/30-XC2 || | | i ]
2690x400x60 BRE 60x40x2.5 kas 125 mm BN BN
RN BN BN
RN BN [ A,
RN BN [ R
| Ld | | Ld | | Ld =
}H 6100 ] 1100 H}
T T T
o o o
L L L
9250 |, 9250 |, 8250 |,
PASTABOS: 0 2022-10 VieSinimui
1. Varty ir varteliy pamatai armuojami; LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
2. Stulpai su plastikiniais dangteliais; STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
?{ yal;lfﬁjalirk?/ra?faelli;mvi::‘?izrglkvalsgttgimclir?l(BL?ojl;rn[losst(:/rizioutcilr?iEO ggnﬂasssfgur?(l:scni::(;os dangos sluoksniu, technologings skylés KVAL. 30/110 kV Naujazerio SE TP inZineriniy statiniy, Kaisiadoriy r. sav., Kaisiadoriy
' 2 : PATV. inke ini i
cinkavimui nedetalizuojamos; ELEKTROS TINKLY apylinkés sen., Paltininky k., statybos projektas
v T T N » DOK. NR.
5. Varty varcios su virsutinés ir apatinés dalies uzdarytos padeties fiksatoriais; STATINIO NR. IR PAVADINIMAS
6. Vartai ir varteliai su kilpomis pakabinamai spynai is iSorés ir vidaus; A 72 2022-36-03-XX-STP
S 35357 PV Paulius Zymancius
1. Vyrlal| regullumarm; o o ! f%ﬂc 30/110 kV NaujaZerio SE TP
8. Jrengiant vartus ir vartelius laikytis gamintojo nurodymy. /
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Vartai ir varteliai 0
STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
Lt UAB ,Véjo galia" 2022-36-03-XX-PP_B-05 1 1
1 2 3 4 5 6 7




2.3 /4 ]/ 5 | 6 | 7 |
Situacijos planas

Projektuojamas pastatas

0 | 2022-10 Viesinimui
LADA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

30/110 kV Naujazerio SE TP inzineriniy statiniy, KaiSiadoriy r. sav., KaiSiadoriy
apylinkés sen., Paltininky k., statybos projektas

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS

| W [t | 2] | AREESTE
T oomewosavoms

Pastato vizualizacija

STATYTOJAS / UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO
UAB ,Véjo galia* 2022-36-03-XX-PP_B-06




1 2 3 4 ) 6 7 8

Situacijos planas

B
' ’ J: B
q
o
”'lli| Projektuojamas pastatas
C
| 1
i,
D
\\ E
F
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
2022-36-03-XX-PP_B-06 2 3 0

1 2 3 4 5 6 7 8




7 8

Situacijos planas

B
| 9
.
D
Projektuojamas pastatas
- B
L7 E
F
DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY | LAIDA
2022-36-03-XX-PP_B-06 3 3 0
1 2 3 4 5 7 8




