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Koiindociy rajono savivaldybés aduinistzaci

qy]-  Vyriausioji architekts (pataréje)
PRITARIV: " sta Stalaucinskiens

(pareigos, v. pa%_

(parasas, data) 2023~ O35

PROJEKTINIY PASIULYMU RENGIMO UZDUOTIS
(Parengta pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 13 priedo IV skyriaus
reikalavimus)
2023-02-27
(data)

1. Informacija apie sumanyta projektuoti statinj ar jo dali:

1.1. Statinio pavadinimas: InZineriniy tinkly 330 kV skirstyklos ir priklausiniy statybos, esamy
330 kV_OL (4400-4974-2827, 4996-2011-2019, 4998-8016-0019, 4900-1009-8014)
rekonstravimo ir pastaty (4999-7007-2013, 4999-7007-2024) KaiSiadoriy r. sav., Kruonio
sen., Maisiejuny k., Mariy g. 6 griovimo projektas

1.2. Statinio statybos rusis: Nauja statyba, rekonstravimas ir griovimas.

1.3. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys
1.4. Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis: InZineriniai tinklai (Elektros tinklai)

1.5. Zemés sklypo ir statinio rodikliai:
1.5.1. Sklypo plotas (nuoma) - 4960087 m?;
1.5.2. LITGRID AB 330kV skirstyklos teritorija - 50049 m?;
1.5.2. Sklypo uZstatymo intensyvumas (po statybos) - 0,86 %.
1.5.3. Sklypo uzstatymo tankumas (po statybos) - 0,86 %.
1.5.4. Nauja statyba, kuriems bus gaunamas statybg leidZiantis dokumentas:

1. 330 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, jrenginiy pamatai
su metalinémis atramomis), skirti 330 kV skirstyklos kilnojamyjy ijrenginiy
sumontavimui ir veikimo uztikrinimui, inZinieriniai tinklai (paskirtis - elektros
tinkly), ypatingasis. Nauja statyba. Statybos darbai bus vykdome esamam Zemés
sklype, iSmontuojant senus jrenginius ir jy pamatus bei naujose vietose statant
naujus pamatus, metalo konstrukcijas, kurios skirtos kilnojamy jrenginiy
sumontavimui.

2. 330 kV skirstyklos modulinis valdymo pulto pastatas, skirtas 330 kV skirstyklos
irenginiy valdymo ir signalizacijos bei ju maitinimo jrenginiy talpinimui, pastatas
(surenkamas iS gamykloje pagaminty moduliy), negyvenamas (paskirtis - gamybos
pramonés, energetikos pastatai: energijos perdavimui naudojami pastatai),
neypatingasis, matmenys 32,4x11,0 m (asyse), aukstis iki 5,79 m. Nauja statyba.
Pastate montuojami kintamosios ir nuolatinés srovés skydai, relines apsaugos ir
valdymo jrenginiy spintos, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiy bei
telekomunikacijy ir apsauginés, gaisro ir video apsaugos jrenginiy spintos.

3. Zaibosaugos bokstai su pamatais, skirti 330kV skirstyklos jrenginiy apsaugai nuo
zaibo H=19,3m, kiti inZinieriniai statiniai (paskirtis - Zaibosaugos statiniai),
neypatingasis. Nauja statyba.

4. Aikstelés (skaldos danga), kiti inZinieriniai statiniai (paskirtis - kiemo), neypatingasis
(plotas >10.000m2). Nauja statyba.

5. Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai D250 (naujy lietaus nuoteky tinkly
irengimas pastotés teritorijoje), nuoteky Salinimo tinkly, neypatingasis. Nauja
statyba.




1.5.5.

1.5.6.

- Nuoteky salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai D315 (naujy lietaus nuoteky tinkly

irengimas pastotés teritorijoje), nuoteky salinimo tinkly, neypatingasis. Nauja
statyba.

. Nuoteky Salinimo tinklai - Lietaus nuoteky tinklai D400 (naujy lietaus nuoteky tinkly

irengimas pastotés teritorijoje), nuoteky Salinimo tinkly, neypatingasis. Nauja
statyba.

Rekonstravimas, kuriems bus gaunamas statyba leidZiantis dokumentas:

. InZineriniai tinklai - EOL 330 kV Kruonio HAE - Kaunas (L-328/329), (unikalus Nr.

4996-2011-2019). (Nuo atramos Nr.1 iki Nr.63, linijos ilgis (19,30 km)). Paskirtis -
elektros tinkly. Statybos metai - 1962. Ypatingasis. Rekonstravimas.
Rekonstruojama atkarpa nuo galinés atramos Nr.2 - LN 328/329 linijiniy portaly.

Atstumas - 210 m.

. Esamas pavadinimas: Elektros tinklai - EOL 330 kV Kruonio HAE - Sovietskas (L-447).

Naujas pavadinimas: Kruonio HAE - Biténai (LN-448) (unikalus Nr. 4998-8016-0019)
(L=23,870 km (atramos Nr.1-74). Trosas AS-185, TK-11). Paskirtis - elektros tinkly.
Statybos metai - 1962. Ypatingasis. Rekonstravimas. Atkarpos nuo galinés atramos
Nr.1 - LN 448 linijinio portalo statyba. Atstumas - 93 m.

. InZineriniai tinklai - EOL 330kV Lietuvos E-Kruonio HAE (L-307/308). Unikalus Nr

4900-1009-8014. (Nuo atramos 28 iki 92, linijos ilgis 20,90 km). Paskirtis - elektros
tinkly. Statybos metai - 1962. Rekonstravimas. Ypatingasis. Statybos darby apimtis
- laidy keitimas nuo galinés atramos Nr.91 iki LN307/LN308 linijiniy portaly.

Atstumas - 248 m.

Griovimas, kuriems bus gaunamas statyba leidZiantis dokumentas:

. Pastatas - Skirstykla, unikalus Nr. 4999-7007-2013. Paskirtis - Kita. PaZzymeéjimas

plane 27H2p. Statybos metai - 1990. Neypatingasis. Griaunamas praradus
technologine paskirt].

. Pastatas - Sandelis, unikalus Nr. 4999-7007-2024. Paskirtis - Sandéliavimo.

Pazyméjimas plane 28F1p. Statybos metai - 1990. Neypatingasis. Griaunamas
praradus technologine paskirt;j.

. Kiti inZineriniai statiniai - 330 kV Kruonio HAE TP skirstyklos statinia, unikalus Nr.

4999-7007-2035 (kolonos nuo k5 iki k8; ZaibolaidZiai a1, a74, a87, a100, a129, a164,
a165, a166, a167, a-168; AS| pamatai a2-a37, a75-a86, a88-a99, a101-a128, a130-
a142, a144-a157, a159-a163, a40, a43, a46, a49, a52, a55, a58, a61,a64, a67, a70,
a73; jungtuvo aptarnavimo aikstelés a38, a41, a44, a47, a50, a53, a56, a59, a62,
a6d, a68, a71, a39, a42, a45, a48, ab1, ab4, a57, a60, ab3, a6é, a9, a72; linijinis
portalas a143, a158; tvora su vartais t; aikstelés nuo 1b1 iki 1b3), Paskirtis - Kiti
inZineriniai statiniai. Statybos metai - 1990/2018. Ypatingieji. Griaunamas praradus

technologine paskirtj.

1.6. Statinio techniniai rodikliai:

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.

Vardiné tinklo jtampa - 330 kv

Operatyviné jtampa - 220 V

330kV jungtuvas, pamatai ir metalo konstrukcijos (3 faziai) - 14 kompl.
330 kV skyriklis su vienu jzeminimo peiliu (3 faziai) - 26 kompl.

330 kV skyriklis su dviem jZeminimo peiliais (3 faziai) - 12 kompl.

330 kV sroveés transformatorius (3 faziai) - 14 kompl.

330 kV jtampos transformatorius (3 faziai) - 12 kompl.

330 kv virsjitampiy ribotuvas (3 faziai) - 28 kompl.



1.6.9. 330 kV AD jranga (1 fazis) - 5 kompl.

2. Projektiniy pasiulymy paskirtis:

3.1. Isreiksti statytojo sumanyto projektuoti statinio ar statinio dalies architektiros ir kity
pagrindiniy sprendiniy idéja;

3.2. Informuoti visuomeng apie visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies, Teritorijy
planavimo {statymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar statinio dalies,
numatoma projektavima ar statinio ar statinio dalies paskirties keitima;

3.3. Specialiesiems reikalavimams (specialiesiems architektiiros, saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos ir paveldosaugos ) nustatyti;

3.4. Nustatyti Zemés sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijy
planavimo jstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijy planavimo
dokumentai ir statyba konkreciame Zemeés sklype leidZiama.

3. Projektiniy pasidlymy sudétis:
Aiskinamasis rastas, sklypo planas (M1:500), 330kV skirstyklos vizualizacija.

4. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys (registry centro informacija, Zemeés sklypo
planas, Zemés nuomos sutartis):
5.1. VI Registry centras. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsas;
5.2. Zemés sklypo planas;
5.3. |galiojimai;
5.4. Kadastro Zemélapis;

5. Projektiniy pasiulymy vaizdiné informacija:
Projektiniy sprendiniy vizualizacija.

6. Kiti duomenys (kuo remiantis rengiamas projektas):
Su Siuo projektu vykdoma Kruonio HAE 330 kV skirstyklos nauja statyba (nugriaunant esamus
jrenginius), 330kV OL rekonstravimas (keiciant uzvedimus nuo linijiniy portaly iki galiniy
inkariniy atramy), esamy pastaty griovimas (jiems netekus technologinés paskirties).
Projektas rengiamas vadovaujantis statytojo techniniai reikalavimais.

STATYTOJAS LITGRID AB: ; : ;/ Z.,,
s, —
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(pareigos, v. pavarde, parasas)
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(PROJEKTO VADOVAS):

{v. pavarde, parasas)



