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PASTABOS:
1. Projektuojamy pozeminiy kabeliy linjy apsaugos zona - po 1 m j abi puses;
2. Projektuojamy MT apsaugos zona - 5 m;
3, Esama gelezinkelio apsaugos zona - po 45 m j abi puses nuo krastiniy gelezinkelio kelio aSiy.
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Projektuojamy statiniy ir jrenginiy (kilnojamy daikty) eksplikacija

Tvoros fragmentas , B
Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos
Segmentas 1700x3000
viela 03/6L, akis 50x2%0, Zalias 01 | Saulés elektrin A
02 | Vidaus kelia
- 03 | Tvora
= Sutartiniai Zyméjimai
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3000
. 1 Sklyporba | —————
Sflpas 6203)([?305)(1'2 = N 2| Projektuojami saulés elektrinés moduliai T
3 Projektuojami vidaus keliai |:|
L | Projektucjama tvora —o B
ZV)’FO dangos vidaus kelio konsfrukcija 5 |vaziavimai j saulés elekfrinés feritorija —_——
Dangos sluoksnis be risikliy 0/16 50 mm Techniniai rodikliai
Skaldos pagrindo sluoksnis (SPS) 150 mm
Salfiui nejautrus sluoksnis [SNS) 350 mm Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
Pagrindo gruntas - =
. 1 Sklypo 4400-0425-481% rodikliai:
i=0.03
E— 11| Sklypo plotas ha 31,0600
. — 2| Sklypo 4400-0266-0382 rodikliai:
21| Sklypo plotas ha 13700
< L 3| Sklypo 4400-0425-4806 rodikliai c
31 | Sklypo plotas ha 3,1054
, L | Sklypo 4912-0006-0141 rodikliai
AN NSRS NAVA AV L1 | Sklypo plofas ha 4,440
5 | Sklypo 4912-0006-0058 rodikliai:
51 | Sklypo plotas ha 11218 N
6 | Sklypo 4912-0006-0031 rodikliai:
6.1 | Sklypo plotas ha 8,9600
1| Sklypo 4912-0006-0028 rodikliai:
71| Sklypo plotas ha 47200
8 | Sklypo 4L00-0478-3673 rodikliai: D
8.1 | Sklypo plotas ha 19000
9 | Sklypo 4400-2986-1185 rodikliai:
9.1 | Sklypo plotas ha 6,2695
10 | Sklypo 4400-2986-1226 rodikliai:
101 | Sklypo plotas ha 48115
1| Sklypo 4400-0177-8403 rodikliai:
111 | Sklypo plotas ha 4,800
12| Sklypo 4400-0814-9877 rodikliai:
121 | Sklypo plotas ha 3,9200
| 13| Sklypo 4400-0835-6718 rodikliai: £
131 | Sklypo plotas ha 4,8500
14| Saulés elektrings rodikliai:
- 4{ k1 | Galia MW 50
b Tvora:
_ L1 | Bendras tvory ilgis km ~82 ||
- 3 L2 | Aukstis m <180
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