
 

 

 

 

 

Kaunas 

 

 

Statytojas/užsakovas 
LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius/   
AB Kauno tiltai, Ateities pl. 46, LT-52105 Kaunas 

  

Techninio projekto 
rengėjas UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas 

  

Statinio projekto 
pavadinimas 

Inžinerinių tinklų 330kV oro linijų Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 
naujos statybos projektas 

  

Adresas Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 

  

Statinio projekto Nr. 2022/15-02-PP 

  

Investicinis numeris PPRK2145 

  

Statinio kategorija Ypatingasis statinys 

  

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai  

  

Statybos rūšis Nauja statyba 

  

Statinio pavadinimas 02. LITGRID AB naujos 330kV OL 

  

Statinio  projekto etapas Projektiniai pasiūlymai 

  

Statinio  
projekto dalis Projektiniai pasiūlymai 

Bylos (segtuvo) 
žymuo PP 

Segtuvas 1 

Bylos pavadinimas Projektiniai pasiūlymai 
Bylos laida 0 
Bylos  
išleidimo data 2023-06-21 

     

Įmonė  Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas 

     

UAB Energetikos 
projektavimo institutas 

 

Direktorius Martynas Petravičius   

Statinio projekto 
vadovas 

Darius Balakauskas 21188  
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1 TURINYS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Psl. 

1.  Turinys  2 

2.  Statinio projekto sudėties žiniaraštis 3 

3.  Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) el dokumentų sudėties žiniaraštis 4 

4.  Statinio projekto paruošimui naudojamos programinės įrangos žiniaraštis 6 

5.  Privalomųjų dokumentų projektui rengti ir pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas  7 

6.  Aiškinamasis raštas 12 

7.  Brėžiniai 20 
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2023.06.21 Visuomenės informavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų 330kV oro linijų Kaišiadorių r. sav., 
Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 naujos statybos 

projektas 

02. LITGRID AB naujos 330kV OL 21188 PV Darius Balakauskas  

    

    

Statinio projekto sudėties žiniaraštis 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2022/15-02-PP.PSŽ 

Lapas Lapų 

1 1 

 

2 STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. PP Projektiniai pasiūlymai  
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2023.06.21 Visuomenės informavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų 330kV oro linijų Kaišiadorių r. sav., 
Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 naujos statybos 

projektas 

02. LITGRID AB naujos 330kV OL 21188 PV Darius Balakauskas  

    

    
Statinio projekto dalies bylos dokumentų sudėties 

žiniaraščiai 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2022/15-02-PP.BSŽ 

Lapas Lapų 

1 4 

 

3 STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) EL DOKUMENTŲ SUDĖTIES 

ŽINIARAŠTIS 

 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

Tekstiniai dokumentai 

2022/15-02-PP-BD.PSSŽ 1 0 
Statinio projekto dalies bylų (segtuvų) 
sudėties žiniaraštis 

 

2022/15-02-PP-BD.BSŽ 2 0 
Statinio projekto dalies bylos (segtuvo) 
dokumentų sudėties žiniaraštis 

 

2022/15-02-PP-BD.PDL 1 0 Projekto derinimų lapas  

2022/15-02-PP-BD.BD 6 0 Bendrieji duomenys  

2022/15-02-PP-BD.AR 8 0 Aiškinamasis raštas  

Grafiniai dokumentai 

2022/15-02-TP-SP.B-01 2 0 Sklypo ir sklypo aukščių planas M1:500  

2022/15-02-TP-SA.B-01 1 0 Atrama 2K330/31-60/48  

2022/15-02-TP-SA.B-02 1 0 Atrama K330/31-60/41  

2022/15-02-TP-SA.B-03 1 0 Atrama K330/31-60/37M  

2022/15-02-TP-SA.B-04 1 0 Atrama K330/31-60/41M  

2022/15-02-TP-SA.B-05 1 0 Atrama K330/31-60/45M  

2022/15-02-TP-EL.B-01 2 0 
330 kV OL rekonstruojamų ruožų trasos 
planas, M 1:1000 

 

Pridedami dokumentai 

Priedas Nr. 1 2 0 Projektavimo užduotis  

Priedas Nr. 2 6 0 
VĮ Registrų centras. Nekilnojamojo turto 
registro centrinio duomenų banko išrašas 

44/1478166 

Priedas Nr. 3 2 0 Žemės sklypo planas 46/01-0250 

Priedas Nr. 4 3 0 Detalusis planas  

Priedas Nr. 5 4 0 LITGRID AB įgaliojimas, 2022-09-20 22IG-91 

Priedas Nr. 6 1 0 AB Kauno tiltai įgaliojimas, 2022-09-21 IG22-91 
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2022/15-02-PP.BSŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 

 

Priedas Nr. 7 1 0 
UAB Energetikos projektavimo 
institutas. Įgaliojimas 2022-09-22 

22-1/115 

Priedas Nr. 8 2 0 
UAB Energetikos projektavimo 
institutas. Įsakymas dėl projekto vadovo 
ir projekto dalies vadovų paskyrimo 

22-01/123 

Priedas Nr. 9 1 0 
PV D. Balakausko kvalifikacijos atestato 
Nr.21188 kopija 

 

Priedas Nr.10 1 0 
AA M. Michaliunjo kvalifikacijos 
atestato Nr.A1338 kopija 

 

Priedas Nr.11 1 0 
PDV PR. Pusvaškienė kvalifikacijos 
atestato Nr.39803 kopija 
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  Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečioms šalims draudžiamas 
   

0 2023.06.21 Visuomenės informavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų 330kV oro linijų Kaišiadorių r. sav., 
Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 naujos statybos 

projektas 

02. LITGRID AB naujos 330kV OL 21188 PV Darius Balakauskas  

    

    

Bendrieji duomenys 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2022/15-02-PP.BD 

Lapas Lapų 

1 6 

 

 
4  STATINIO PROJEKTO PARUOŠIMUI NAUDOJAMOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

ŽINIARAŠTIS 
 

Eil.
Nr.           

Dokumento numeris, 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1. Visoms 2 skyriuje 
nurodytoms byloms 

Microsoft Office 2019  

2. Autodesk AutoCAD LT 2021  

3. PRIMTECH 3D  

 



7 

 
2022/15-02-PP.BD 

Lapas Lapų Laida 

2 6 0 

 

 
5 PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ PROJEKTUI RENGTI IR PAGRINDINIŲ 

NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 
 

Projektas parengtas pagal šiuos privalomus dokumentus statinio projektui ir pagrindinius 
normatyvinius statybos dokumentus: 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

LR įstatymai 

1. Nr. XII-2573 
LR Statybos įstatymas. Suvestinė redakcija 2019-01-

01 
 

2. Nr. I-2223 
LR Aplinkos apsaugos įstatymas. Suvestinė redakcija 

2018-07-01 
 

3. Nr. IX-1983 LR Žemės įstatymas. Suvestinė redakcija 2019-02-21  

4. Nr. I-1120 
LR Teritorijų planavimo įstatymas. Suvestinė 

redakcija 2018-11-01 
 

5. Nr. IX-1004 
LR Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymas. 

Suvestinė redakcija nuo 2019-03-01 iki 2019-12-31 
 

6. Nr. IX-2135 
LR Elektroninių ryšių įstatymas. Suvestinė redakcija 

2018-12-15 
 

 Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

7. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė  

8. STR 1.01.03:2017  Statinių klasifikavimas  

9. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys  

10. STR 1.02.01:2017  
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo 

tvarkos aprašas 
 

11. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra  

12. STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių 
specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų 
laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas 

 

13. STR 1.03.02:2008 Statybos produktų atitikties deklaravimas  

14. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.  

15. STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 
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2022/15-02-PP.BD 

Lapas Lapų Laida 

3 6 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

16. Techninių reikalavimų statybos ir kiti reglamentai 

17. STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis 

atsparumas ir pastovumas. 
 

18. STR 2.01.01(3):1999. ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.  

19. STR 2.01.01(4):2008 ESR. Naudojimo sauga.  

20. STR 2.01.01(6):2008 ESR. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.  

21. STR 2.01.01(2):1999  ESR. Gaisrinė sauga  

22. STR 2.01.01(5):2008 ESR. Apsauga nuo triukšmo.  

23. STR 2.01.06:2009 
Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga 

nuo žaibo 
 

24. STR 2.03.02:2005 
Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų 

tvarkymas 
 

25. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

26. STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas  

27. STR 2.05.08:2005 
Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės 

nuostatos 
 

28.  
Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai (Priimta 

v.ž. 20101207  Nr1-338) 
 

29. STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai  

 Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.: 

30. LST 1569:2012/P:2018 
Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai 

ženklai 
 

31. RSN 156-94, Suvestinė 
redakcija 2002-10-05 

Statybinė klimatologija.  

32. EĮĮT, Suvestinė 
redakcija 2019-01-01 

Elektros įrenginių įrengimo taisyklės.  

33. EETET, Suvestinė 
redakcija 2016-02-11 

Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės  

34. 
ETAT,  

Suvestinė redakcija 
2013-07-01 

Elektros tinklų apsaugos taisyklės  

35. 
ELIĮT,   

Suvestinė redakcija 
2018-11-01 

Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės  

36. 
ETNT, 

Suvestinė redakcija 
2019-01-24 

Elektros tinklų naudojimo taisyklės  
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2022/15-02-PP.BD 

Lapas Lapų Laida 

4 6 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

37. ST 1001192.03:2002/ 
2074851.01:1999 

Žemės kasimo, gerbūvio tvarkymo darbai.  

38. 
Suvestinė redakcija 
nuo 2018-07-01, 
Nr.D1-637 

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės  

39. 

2003 07 01 Nr. IX-
1672, suvestinė 
redakcija nuo 2018-
07-01 iki 2019-06-30 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas  

40. 
Nr.A1-22/D1-34, 
Suvestinė redakcija 
2009-05-27 

Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai  

41. Nr.102, Suvestinė 
redakcija 2005-10-21 

Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai  

42. Įsakymas Nr.A1-425 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės  

43. V.Ž. 2010, Nr.3-128 Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės  

44. V.Ž. 2006, Nr.116-
4417 

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant 
krovinius rankomis 

 

45. V.Ž. 2005, Nr.53-1804 
Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos 

nuostatai 
 

46. V.Ž. 2009, Nr.49-
1997 

Kelių transporto priemonių valstybinės techninės 
apžiūros atlikimo taisyklės 

 

47. 
V.Ž. 2005, Nr.49-

1627 
 

Kelių transporto priemonių techninės būklės kontrolės 
Lietuvos Respublikos keliuose taisyklės 

 

48. V.Ž. 2010, Nr.6-284 
 

Transporto priemonių pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir atnaujinimo tipo patvirtinimo taisyklės 

 

49. V.Ž. 2008, Nr.24-876 
 

Krovinių, vežamų kelių transporto priemonėmis, 
išdėstymo ir tvirtinimo taisyklės 

 

50.  
2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (ES) Nr.305/2011 
 

51.  
LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji 

įforminimo reikalavimai“ 
 

LITGRID AB techniniai reikalavimai 

1.  
LITGRID AB reikalavimai Techninio projekto 
techninių specifikacijų sudarymui 

 

2.  
LITGRID AB ir AB ESO elektrotechnikos darbuotojų 
tarpusavio darbo santykių nuostatai 

 

3.  
Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos 
objekto statybos/rekonstravimo darbų techninio 
įvertinimo komisijai 

 

4.  
Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos 
objekto statybos/rekonstravimo darbų statybos 
užbaigimo komisijai 
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2022/15-02-PP.BD 

Lapas Lapų Laida 

5 6 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

5.  LITGRID AB informacijos saugos tvarkos aprašas  

6.  
Pagrindinės įrangos atitikties Užsakovo reikalavimams 
pagrindimo tvarka 

 

7.  
400-110 kV įtampos oro linijų aliuniminių neizuoliuotų 
laidų su plieninių vijų šerdimi standartiniai techniniai 
reikalavimai 

 

8.  
330-110 kV įtampos oro linijų stiklinių lėkštinių 
izoliatorių standartiniai techniniai reikalavimai 

 

9.  
Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV įtampos 
atraminiams izoliatoriams 

 

10.  
Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų 
sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas 

 

11.  
Pagrindinės įrangos atitikties Užsakovo reikalavimams 
pagrindimo tvarka 

 

12.  LITGRID AB informacijos saugos tvarkos aprašas  

13.  
Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų 
įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašas 

 

14.  Rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafiko forma  

15.  
Standartiniai techniniai reikalavimai pastočių laiko 
sinchronizavimo įrenginiams 

 

16.  
330-110 kV įtampos atvirų skirstyklų elektros 
įrenginius laikančių plieninių konstrukcijų standartiniai 
techniniai reikalavimai 

 

17.  
110 -400 kV įtampos pastočių, skirstyklų įrenginių ir 
oro linijų plieninių konstrukcijų dengimo cinku 
karštuoju būdu standartiniai techniniai reikalavimai 

 

18.  
Reikalavimai dokumentacijai, pateikiamai energetikos 
objekto statybos/rekonstravimo darbų statybos 
užbaigimo komisijai 

 

19.  
LITGRID AB reikalavimai techninio projekto 
techninių specifikacijų sudarymui 

 

20.  
Techniniai reikalavimai 400-110kV OL atramu 
įžeminimo kontūro elementams 

 

21.  
Techniniai reikalavimai 400-110kV OL atramų 
įžeminimo kontūro įrengimui 

 

22.  
Techniniai reikalavimai 110-400kV OL laidų ir 
žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio varžtinio 
tipo tempiamiesiems gnybtams 

 

23.  
Techniniai reikalavimai 110-400kV OL laidų ir 
žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio presuojamo 
tipo tempiamiesiems gnybtams 

 

24.  
Techniniai reikalavimai 110-400kV OL laidų ir 
žaibosaugos trosų be šviesolaidinio kabelio pleištinio 
tipo tempiamiesiems gnybtams 
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2022/15-02-PP.BD 

Lapas Lapų Laida 

6 6 0 

 

Eil. 
Nr. 

Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

25.  
Techniniai reikalavimai 330-110kV OL žaibosaugos 
trosams 

 

26.  
Techniniai reikalavimai 400-330kV OL distanciniams 
spyriams-vibracijos slopintuvams 
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0 2023.06.21 Visuomenės informavimui 

Laida Išleidimo data Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma) 

Atestato 

Nr. 

  

Inžinerinių tinklų 330kV oro linijų Kaišiadorių r. sav., 
Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 naujos statybos 

projektas 

02. LITGRID AB naujos 330kV OL 21188 PV Darius Balakauskas  

    

    

Aiškinamasis raštas 

Laida 

    
0 

    

LT LITGRID AB 2022/15-02-PP.AR 

Lapas Lapų 

1 8 
 

 

6 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  
 

Statinio pavadinimas:  02. LITGRID AB naujos 330kV OL 

Statinio adresas:   Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 

Statybos rūšis:   Nauja statyba, rekonstravimas, griovimas 

Statinio paskirtis:  Inžinieriniai tinklai 

Statinio kategorija:   Ypatingi statiniai 

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų 330kV oro linijų Kaišiadorių r. sav., Kruonio 
sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 naujos statybos projektas 

Statytojas: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-
05131 Vilnius 

Užsakovas: AB Kauno tiltai,  Ateities pl. 46,  LT-52502, Kaunas 

Projektuotojas: UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-
49171 Kaunas 

 

Projektiniai pasiūlymai „Inžinerinių tinklų 330kV oro linijų Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., 
Maisiejūnų k., Marių g. 6 naujos statybos projektas” parengtas vadovaujantis Kaišiadorių savivaldybės 
administracijos patvirtinta projektavimo užduotimi ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais dokumentų 
reikalavimais.  

Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta LR 
įstatymų nustatyta tvarka. Projektiniai sprendiniai atitinka statytojo patvirtintą projektavimo užduotį. 

 

Šiame techniniame projekte pateikiami statinių sprendiniai: 

Nauja statyba, kuriems bus gaunamas statybą leidžiantis dokumentas: 

1. Inžineriniai tinklai - 330 kV OL  Kruonio HAE – B1. L=0,54 km. Paskirtis – elektros 
tinklų. Nauja statyba. Ypatingasis. Statybos darbų apimtis – naujos linijos statyba nuo 
Kruonio HAE-B1 linijinio portalo (LITGRID AB, 330kV skirstyklos teritorija) iki AB 
Ignitis gamyba šyninio portalo ŠB-301.  

2. Inžineriniai tinklai - 330 kV OL  Kruonio HAE – B2. L=0,42 km. Paskirtis – elektros 
tinklų. Nauja statyba. Ypatingasis. Statybos darbų apimtis – naujos linijos statyba nuo 
Kruonio HAE-B2 linijinio portalo (LITGRID AB, 330kV skirstyklos teritorija) iki AB 
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2022/15-02-PP.AR 

Lapas Lapų Laida 

2 8 0 

 

Ignitis gamyba šyninio portalo ŠB-302. 

3. Inžineriniai tinklai - 330 kV OL  Kruonio HAE – AT1. L=0,294 km. Paskirtis – elektros 
tinklų. Nauja statyba. Ypatingasis. Statybos darbų apimtis – naujos linijos statyba nuo 
Kruonio HAE-AT1 linijinio portalo (LITGRID AB, 330kV skirstyklos teritorija) iki 
esamo AT-1 šyninio portalo (LITGRID AB, 110kV skirstyklos teritorija). 

 

Sklypo unikalus Nr. 4400-2271-0461; kadastrinis Nr.: 4928/0007:77 Kruonio k.v. Sklypo 
pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: kita. Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas: 496.0087 ha. Žemės sklypo 
matavimų tipas: žemės sklypas suformuotas atlikus kadastrinius matavimus. Žemės sklypo savininkai: 

1. Lietuvos Respublika, a.k.111105555. Valstybinės žemės patikėjimo teisė: patikėtinis - 

Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos, a.k.188704927. Įregistravimo 

pagrindas:  

2005-07-05 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-6952 
2006-04-14 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-4174 
2006-05-29 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-6070 
2011-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 
įsakymas Nr. 6VĮ-(14.6.2.)-1997 
2012-01-16 Turto atsidalijimo iš bendrosios nuosavybės sutartis Nr. 2-245.   
Įrašas galioja: nuo 2012-01-30.  
 

2. AB "Ignitis gamyba", a.k. 302648707. Įregistravimo pagrindas: 

2011-01-19 Akcininkų susirinkimo protokolas 
2011-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas 
2011-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo 
įsakymas Nr. 6VĮ-(14.6.2.)-1997 
2012-01-16 Turto atsidalijimo iš bendrosios nuosavybės sutartis Nr. 2-245 
Įrašas galioja: Nuo 2012-01-27 

 

Sudaryta nuomos sutartis. Nuomininkas LITGRID AB, i.k. 302564383. Daiktas: žemės sklypas 
Nr. 4400-2271-0461, aprašytas p. 2.1. 

 Statybos darbai bus vykdomi sklype, kuris yra Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., 
Marių g. 6. Visas sklypas (Kruonio HAE) iš šiaurės vakarų – su Kauno mariomis ir upe Strėva, iš 
šiaurės – su vietinės reikšmės keliu ir Maisiejūnų k., o iš pietvakarių ir pietryčių sklypas ribojasi su 
pieva ir mišku. Šiaurėje yra įvažiavimas iš Marių gatvės į projektuojamą sklypą. LITGRID AB 
nuomojama sklypo dalis – 330kV skirstykla yra Kruonio HAE šiaurės rytų dalyje. Skirstyklos teritorija 
iš pietų ir vakarų ribojasi su AB Ignitis gamyba elektrinės teritorija, iš rytų – su privažiavimo keliu, o 
iš šiaurės – su mišku. 

  Žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – 
susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Pagal nuomos sutarties 
reikalavimus apribojimų naujų statinių statybai nėra – išnuomotame žemės sklype gali būti statomi tai 
pačiai veiklai reikalingi vystyti statiniai ir įrenginiai, kurių eksploatavimui išnuomuotas žemės sklypas.  

Sklypo architektūriniai – urbanistiniai apribojimai: užstatomas plotas pagal Lietuvos 
Respublikos statybos ir projektavimo normas.  

Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos:  
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- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III 
skyrius, dešimtasis skirsnis); 

- Valstybiniai parkai (V skyrius, dvidešimt trečiasis skirsnis); 
- Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 
- Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, 

vienuoliktasis skirsnis); 
- Miško žemė (VI skyrius, trečiasis skirsnis); 
- Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis); 
- Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis); 
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis; 
- Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis); 
- Komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis); 
- Gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis); 
- Naftos ir naftos produktų įrenginių apsaugos zonos (III skyrius, aštuntasis skirsnis); 
- Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis 

skirsnis); 
 

Trumpa objekto charakatristika: Kruonio HAE vidaus teritorijoje projektuojamos trys 330kV oro 
linijos, skirtos: LITGRID AB 330kV skirstyklos sujungimui su AB Ignitis gamyba 330kV skirstykla 
(dvi lygiagrečiai einančios linijos) ir LITGRID AB 330kV skirstyklos sujungimui su 110kV skirstykla 
(viena linija). 

Visų naujų 330kV oro linijų statytojas ir savininkas bus LITGRID AB (perdavimo tinklo 
operatorius). 

Sklypo architektūriniai – urbanistiniai apribojimai: užstatomas plotas pagal Lietuvos 
Respublikos statybos ir projektavimo normas.  

 

Vietovės trumpa charakteristika 
 

Objektas yra Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6. 
 
Klimatiniai duomenys pagal RSN 156-94 (stotis Nr. 43 – Kaunas) 
 vidutinė metinė oro temperatūra + 6,6 º C (2.1 lentelė); 
 absoliutus oro temperatūros maksimumas + 34,9º C (2.2 lentelė); 
 absoliutus oro temperatūros minimumas – 36,3º C (2.3 lentelė); 
 santykinis oro metinis drėgnumas – 80% (3.2 lentelė); 
 maksimalus žemės įšalo gylis (galimas 1 kartą per 10 metų) 90 cm (9.1 lentelė) 

 

 

Planinis sprendimas 

 
Situacija objekte pateikiama 1 paveikslėlyje: 
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1 pav. Situacija objekte ir naujų statinių išdėstymas 

 

Lygiagrečiai su 330kV skirstyklos statybos darbais – atliekami naujų 330kV OL statybos 
darbai. Naujos 330kV oro linijos skirtos sujungti naujos LITGRID AB priklausomybėje esančius 
330kV skirstyklos įrenginius su AB Ignitis gamyba nuosavybėje esančia 330kV skirstykla. 

Baigus statybos darbus, žemės sluoksnis aplink atramas išlyginamas ir apsėjama 
daugiametėmis žolėmis, prieš tai užpilant 15cm storio juodžemio sluoksnį.  Projekto įgyvendinimo 
periodu pažeisti esami privažiavimo keliai ir teritorija privalo būti atstatyta į pirminį stovį. Prieš 
darbus atlikti aplinkos situacijos apžiūrą ir ją fotofiksuoti.  

Projektuojamo sklypo užstatymo tipas: laisvas užstatymas. 

 

Sklypo sprendiniai projektuojami vadovaujantis galiojančiu detaliuoju planu „Žemės sklypo 
(kadastrinis Nr.4928/0007:62) esančio Vaiguvos k. Kruonio sen., Kaišaidorių sav. detaliojo plano 
koregavimas“ (autorius UAB Kelprojektas, 2023), patvirtintu Kaišiadorių savivaldybės 
administracijos sprendimu 2023-05-16, Nr.V16E-94: 
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1.1 pav. Detalaus plano ištrauka. 

 

1.2 pav. Detalaus plano ištrauka.  

Sklypo sprendiniai projektuojami vadovaujantis galiojančiu Kaišiadorių rajono savivaldybės 
bendruoju planu (2021 m. balandžio 29 d. Nr. V17E-72) . Ištrauka iš „Pagrindinio brėžinio“: 
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2 pav. Bendrojo plano ištrauka. 

 

 

 

 

Sąsajos su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: 
 Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių planas, 

patvirtintas; 
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Elektros 

energetikos sistemos sinchronizacijos projekto veiksmų ir priemonių plano 
patvirtinimo”; 
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 Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros planas 2019–2028 m.; 
 Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo 

planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu 
Nr. 746 „Dėl Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų 
įgyvendinimo plano patvirtinimo“; 

 Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės 
nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, kuri buvo atnaujinta Lietuvos Respublikos 
Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. XIII-1288; 

 Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. 
lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos 
patvirtinimo“; 

 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi 
strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“; 

 UAB Ardynas. Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos 
sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE - Bitėnai 
statyba“. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.  

 330kV EPL Kruonio HAE – Bitėnai statyba. Vystymo planas. 

 

Aukščių planas 

Atramų statybos aikštelės paviršius planiruojamas prisitaikant prie esamo sklypo dalies reljefo 
bei esamų altitudžių. Visi laisvi, neužstatyti plotai sutvarkomi paskleidžiant juodžemį bei 
apželdinami. 

AZ ir jos reglamentas 

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar 
aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype nėra taršos šaltinių.  

 
Elektros tinklų apsaugos zonos nustatomos: 
• 330 kV oro linijos - žemės ruožas išilgai oro linijos, iš abiejų linijos pusių apribotas 

vertikaliomis plokštumomis, kurios yra nutolusios nuo kraštinių linijų konstrukcijų kraštinių taškų 
po 30m (išlieka esama apsaugos zona). 
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Planuojami rodikliai 
 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. sklypo plotas (visas) m2 4960087  

2. sklypo užstatymo intensyvumas  % 0,86  

3. sklypo užstatymo tankumas % 0,86  

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.14. Inžineriniai tinklai - 330 kV OL  Kruonio HAE – B1 
(paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba. 

  
 

4.14.1. 330 kV OL Kruonio HAE – B1 ilgis km 0,54  

4.14.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
2; 

555,8; 

 

4.15. Inžineriniai tinklai - 330 kV OL  Kruonio HAE – B2 
(paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba. 

  
 

4.15.1. 330 kV OL Kruonio HAE – B2 ilgis km 0,42  

4.15.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
2; 

555,8; 

 

4.16. Inžineriniai tinklai -  330 kV OL  Kruonio HAE – AT1 
(paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba 

  
 

4.16.1. 330 kV OL  Kruonio HAE – AT1 ilgis km 0,294  

4.16.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis vnt.; mm2 
2; 

431,2 

 

 
Pastaba: 
*- rodiklio matmenys gali skirti, priklausomai nuo tiekiamos įrangos gabaritinių matmenų. Tikslinami darbo projekte. 
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Atramos numeris;
Atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL inkarinė atrama;

330 kV OL apsaugos zona;

330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

2. Šioje projekto dalyje projektuojama tik 330 kV OL  Kruonio HAE - B1,  330 kV OL  Kruonio HAE - B2,
330 kV OL  Kruonio HAE - AT1.

1
K330/31-60/37

Projektuojama 330 kV OL;
Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);

Maisiejūnų piliakalnio su gyvenviete vizualinės apsaugos pozonis (KVR Nr.24497);
Sklypų riba;

Projektuojamos horizontalės (izohipsės);
XX.XX

Formuojamas šlaitas;

Sklypo riba;
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Techniniai rodikliai
Eil. Nr Mato vnt. Kiekis

 Sklypo plotas (Nr. 4400-2271-0461) ha
 Užstatymo plotas

 Sklypo užstatymo tankumas

 Sklypo užstatymo intensyvumas
 Elektros tinklų apsaugos zona

m²

%

%

m' iki tvoros

496,0087

42794,4

0,86

0,86

Pavadinimas

Koordinačių sistema - LKS-94
Aukščių sistema - LAS07
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Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL inkarinė atrama;

330 kV OL apsaugos zona;

330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

2. Šioje projekto dalyje projektuojama tik 330 kV OL  Kruonio HAE - B1,  330 kV OL  Kruonio HAE - B2,
330 kV OL  Kruonio HAE - AT1.

1
K330/31-60/37

Projektuojama 330 kV OL;
Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);

Maisiejūnų piliakalnio su gyvenviete vizualinės apsaugos pozonis (KVR Nr.24497);
Sklypų riba;

Projektuojamos horizontalės (izohipsės);
XX.XX

Formuojamas šlaitas;

Sklypo riba;
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 PDV

02. LITGRID AB naujos 330kV OL21188 Darius Balakauskas

A1338

Atrama 2K330/31-60/48

Mantas Michaliunjo

 Inž. Renaldas Korobka

PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentelę + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos pagal AB LITGRID standartinius techninius reikalavimus. Antikorozinė apsauga turi
atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją (pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z35.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.
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02. LITGRID AB naujos 330kV OL21188 Darius Balakauskas

Atrama K330/31-60/41

 Inž. Renaldas Korobka

PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentelę + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos pagal AB LITGRID standartinius techninius reikalavimus. Antikorozinė apsauga turi
atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją (pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z35.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.

 PDVA1338 Mantas Michaliunjo
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Inžinerinių tinklų 330kV oro linijų Kaišiadorių r. sav.,
Kruonio sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 naujos statybos

projektas

LITGRID ABLT

Atestato
 Nr.

1

DataLaida

 PV

0

DataLaida Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Laida

Lapas Lapų

2022-100 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

1

02. LITGRID AB naujos 330kV OL21188 Darius Balakauskas

Atrama K330/31-60/37M

 Inž. Renaldas Korobka

PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentelę + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos pagal AB LITGRID standartinius techninius reikalavimus. Antikorozinė apsauga turi
atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją (pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z35.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.

 PDVA1338 Mantas Michaliunjo
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1

02. LITGRID AB naujos 330kV OL21188 Darius Balakauskas

Atrama K330/31-60/41M

 Inž. Renaldas Korobka

PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentelę + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos pagal AB LITGRID standartinius techninius reikalavimus. Antikorozinė apsauga turi
atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją (pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z35.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.

 PDVA1338 Mantas Michaliunjo
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1
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2022-100 Statybą leidžiančiam dokumentui gauti

1

02. LITGRID AB naujos 330kV OL21188 Darius Balakauskas

Atrama K330/31-60/45M

 Inž. Renaldas Korobka

PASTABOS
1. Atramų išdėstymą plane žiūr. elektrotechninėje projekto dalyje.
2. Metalines konstrukcijas virinti pusiau automatiniu būdu pagal LST EN 1011-1, CO2 aplinkoje pagal LST EN 439
elektrodais, kurių fvw,u≥500 MPa LST EN ISO 12535.
3. Plieninių elementų jungčių paruošimo pavyzdžiai pagal LST EN ISO 9692-1:2004  pateikti STR 2.05.08:2005  7
priedo 2.1 lentelėje.
4. Jei virintinės siūlės statinis nenurodytas, tuomet priimamas pagal STR 2.05.08:2005 7.29 lentelę + 1 mm, bet
nedidesnis kaip 1,2t, kai t - ploniausios virinamo lakšto storis.
5. Metalo paviršius prieš cinkavimą paruošiamas pagal LST EN ISO 1461 ir LST EN ISO 14713-1 standartus.
Suvirinimo siūlių ir briaunų kokybė pagal LST EN ISO 8501-3 - nemažesnė kaip P2, termiškai pjautiems paviršiams -
P3.
6. Cheminių elementų silicio (Si) ir fosforo (P) kiekio apribojimai karštai valcuoto plieno gaminiams: Si<0,02% ir
Si+2,5xP<0,09%. Silicio kiekis % plieniniams elementams kai jų storis≥6mm: 0,15≤Si≤0,28, kai jų storis<6mm:
0,29<Si<0,35.
7. Konstrukcijos cinkuojamos pagal AB LITGRID standartinius techninius reikalavimus. Antikorozinė apsauga turi
atitikti nemažesnę kaip C3 koroziškumo kategoriją (pagal LST EN 1461:2009).
8. Darbų atlikimo kokybės klasė EXC 2 LST EN 1090-2.
9. Jungimo detalėms naudojamas lakštinis plienas pagal EN 10164 - S355J2, o atraminio mazgo detalėms, troso
laikiklio viršūnės bei laidų įkabinimo detalėms - S355J2+Z35.
10. Varžtai užveržiami laikantis šių taisyklių:
· Varžtiniai sujungimai užveržiami glaudžiai, imantis atsargumo priemonių dėl pertempimo.
· Užveržimas vykdomas nuo grupės varžto prie varžto, pradedant labiausiai standžia konstrukcijos dalimi ir

judant link mažiausiai standžios. Pasiekti vienodam glaudžiam užveržimui gali tekti atlikti daugiau negu vieną
ciklą.

· Glaudus užveržimas pasiekiamas vienam žmogui užveržiant varžtą paprastu raktu, be papildomo peties arba
kai garsinis raktas pradeda prasisukti. Pasiekus glaudų užveržimą, spyruoklinė poveržlė turi būti išsitiesinusi.

· Varžtas turi būti išlindęs bent 3 pilnomis sriegio vijomis.
· Varžtai ir veržlės turi turėti gamyklos gamintojos, stiprumo ir raidžių „SB“ markiravimą. Varžtų ir veržlių

komplektas turi būti išbandytas stiprumui pagal standartą LST EN 15048-2.

 PDVA1338 Mantas Michaliunjo
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Pastabos:

1.
Mėlyna spalva pažymėti panaudojami esami įrenginiai.
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330 kV OL  Kruonio HAE - B1

330 kV OL  Kruonio HAE - B2

330 kV OL  Kruonio HAE - B1

330 kV OL  Kruonio HAE - B2

Atramos numeris;
Atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL inkarinė atrama;

330 kV OL apsaugos zona;

330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

2. Šioje projekto dalyje projektuojama tik 330 kV OL  Kruonio HAE - B1,  330 kV OL  Kruonio HAE - B2,
330 kV OL  Kruonio HAE - AT1.

1
K330/31-60/37

Projektuojama 330 kV OL;
Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);

Maisiejūnų piliakalnio su gyvenviete vizualinės apsaugos pozonis (KVR Nr.24497);
Sklypų riba;

2022/15-02-TP-EL.B-01

330 kV OL statomų ruožų trasos planas,
M 1:1000

Inžinerinių tinklų 330kV oro linijų Kaišiadorių r. sav., Kruonio
sen., Maisiejūnų k., Marių g. 6 naujos statybos projektas
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Atramos numeris;
Atramos tipas;

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Esama 330 kV OL;

Projektuojama 330 kV OL inkarinė atrama;

330 kV OL apsaugos zona;

330 kV OL projektuojama apsaugos zona;

PASTABOS

1. Visi montavimo darbai turi būti atlikti pagal ELIĮT ir EĮĮBT keliamus reikalavimus.

2. Šioje projekto dalyje projektuojama tik 330 kV OL  Kruonio HAE - B1,  330 kV OL  Kruonio HAE - B2,
330 kV OL  Kruonio HAE - AT1.

1
K330/31-60/37

Projektuojama 330 kV OL;
Projektuojamas žaibosaugos trosas (ŽT);

Maisiejūnų piliakalnio su gyvenviete vizualinės apsaugos pozonis (KVR Nr.24497);
Sklypų riba;
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