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3. STATINIO PROJEKTO SEGTUVŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Eil. 
Nr. 

Bylos 
žymuo 

Pavadinimas Pastabos 

1  PP Projektiniai pasiūlymai  

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1  SII/T003-00-PP.PSŽ Statinio projekto sudėties žiniaraštis  

2  SII/T003-00-PP.BSŽ Statinio projekto bylos (segtuvo) 
sudėties žiniaraštis  

3  SII/T003-00-PP.PDL Projekto derinimų lapas  

4  SII/T003-00-PP.AR Aiškinamasis raštas  
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5. PROJEKTO DALIES BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Lapų sk. Laida Pavadinimas Pastabos 

1  SII/T003-00-PP-SP.B-01 1 0 Sklypo planas M1:200. AB 
„LTG Infra“  

2  SII/T003-00-PP-SP.B-02 1 0 Sklypo planas M1:200. 
LITGRID AB  

3  SII/T003-00-PP-SP.B-03 1 0 Demontavimo planas  

4  SII/T003-00-PP-SA.B-01 4 0 110 kV skirstyklos valdymo 
pulta M1:50  

5  SII/T003-00-PP-SA.B-02 4 0 27,5 kV KTF uždaroji 
skirstykla M 1:50  

6  SII/T003-00-PP-SA.B-03 4 0 27,5 kV DLB uždaroji 
skirstykla M 1:50  

7  SII/T003-00-PP-SA.B-04 4 0 10 kV AB uždarosios 
skirstyklos planas M 1:50  

8  SII/T003-00-PP-SA.B-05 1 0 
LITGRID AB 110kV 
skirstyklos valdymo pultas. 
Aukšto planas M 1:50 

 

9  SII/T003-00-PP-SA.B-06 1 0 

LITGRID AB 110kV 
skirstyklos valdymo pultas. 
Fasadų planas  D - A, 1 - 2M 
1:50 

 

10  SII/T003-00-PP-SA.B-07 1 0 

LITGRID AB 110kV 
skirstyklos valdymo pultas. 
Fasadų planas  A - D, 2 - 1M 
1:50 

 

11  SII/T003-00-PP-SA.B-08 1 0 
LITGRID AB 110kV 
skirstyklos valdymo pultas. 
Stogo planas M 1:50 

 

12  SII/T003-00-PP-SA.B-09 1 0 
LITGRID AB 110kV 
skirstyklos valdymo pultas. 
Pjūvis 1 - 1 M 1:50 

 

13  SII/T003-00-PP-SA.B-10 1 0 
LITGRID AB 110kV 
skirstyklos valdymo pultas. 
Durų specifikacija M 1:50 

 

14  SII/T003-00-PP-E.B-01 1 0 110kV vienlinijinė schema  

15  SII/T003-00-PP-E.B-02 2 0 25 kV vienlinijinė schema  

16  SII/T003-00-PP-E.B-03 1 0 10 kV AB vienlinijinė schema  

17  SII/T003-00-PP-E.B-04 1 0 SDK vienlinijinė schema  

18  SII/T003-00-PP-E.B-05 1 0 Žaslių Traukos TP 
vizualizacija  
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6. PROJEKTO DALIES PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 
Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1.  Priedas Nr.1 Projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotis. AB „LTG Infra“  

2.  Priedas Nr.2 Projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotis. LITGRID AB  

3.  Priedas Nr.3 

VĮ Registrų centras. Nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko 
išrašasVĮ Registrų centras. 
Nekilnojamojo turto registro duomenų 
bazės išrašas 

Nr. 
44/2099101 

4.  Priedas Nr.4 

VĮ Registrų centras. Nekilnojamojo 
turto registro centrinio duomenų banko 
išrašasVĮ Registrų centras. 
Nekilnojamojo turto registro duomenų 
bazės išrašas 

Nr. 
20/191344 

5.  Priedas Nr.5 Žemės sklypo planas  

6.  Priedas Nr.6 Kadastro žemėlapis  

7.  Priedas Nr.7 Valstybinės žemės perdavimo 
naudotis turto patikėjimo teise sutartis 

2005.09.26 
P49/05-0074 

8.  Priedas Nr.8 

Susitarimas dėl 2005m. rugsėjo 26 d. 
valstybinės žemės perdavimo naudotis 
turto patikėjimo teise sutarties 
nr.P49/05-0074 pakeitimo 

2016.12.23 
6MŽP-11-
(14.6.114) 

9.  Priedas Nr.9 PV Ričardas Padegimas kvalifikacijos 
atestato Nr.24988 kopija  

10.  Priedas Nr.10 
Prijungimo sąlygos Žaslių traukos 
transformatorių pastotės prijungimui 
prie elektros perdavimo tinklo 
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11. PROJEKTO DERINIMŲ LAPAS 
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12. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

12.1. Išeities duomenys normatyviniai dokumentai  

 
8.1.1 Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys projektui rengti 

 
LR įstatymai: 

1. Statybos įstatymas. 

2. Aplinkos apsaugos įstatymas. 

3. Elektros energetikos įstatymas. 

4. Žemės įstatymas. 

5. Teritorijų planavimo įstatymas. 

6. Atliekų tvarkymo įstatymas. 

7. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

Statybos techniniai reglamentai: 

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

2. STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas. 

3. STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas. 

4. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 

5. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
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6. STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas 

7. STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“. 

8. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

9. STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

10. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

11. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 

12. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas. 

13. STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 

LR statybos normos, taisyklės, standartai ir kt.: 

1. RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 

2. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 

3. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 

4. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00. 

5. Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 

6. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 

7. Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 

8. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 

9. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 

10. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 

11. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 

12. Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas. 

13. Atliekų tvarkymo taisyklės. 

14. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 

15. Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės. 

16. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. 

17. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“. 

18. HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. 

19. LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 

20. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“. 

21. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės. 
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22. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. 

 
12.1.2. Kompiuterinių programų sąrašas 

 
Kompiuterinė programinė įranga, kuria naudojantis parengta ši projekto dalis 

1. Microsoft Office 2019; 

2. Autodesk AutoCAD LT 2019. 

 
12.2. Statinio bendrieji rodikliai 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1.1. Sklypo plotas  ha 59,5118  

1.3. Sklypo užstatymo intensyvumas  % 3,24  

1.4. Sklypo užstatymo tankumas % 3,24  

AB „LTG Infra“ DALIS 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1. 110 kV skirstyklos statiniai skirti 110 kV kilnojamųjų 
įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžineriniai tinklai 
(paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba: 

  
 

4.1.1. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
skyriklių)    

4.1.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.1.2. inžinerinio statinio plotis m 3,6  

4.1.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 4,6*  

4.1.2. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
jungtuvų)    

4.1.2.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.2.2. inžinerinio statinio plotis m 2,5  

4.1.2.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,0*  

4.1.3. Įrenginio metalinės atramos su pamatais (110 kV T-
101, T-102 narvelio srovės matavimo transformatorių)    

4.1.3.1. inžinerinių statinių kiekis  vnt. 2  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.1.3.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0  

4.1.3.3. inžinerinio statinio aukštis m 4,7*  

4.1.4. Įrenginio metalinės atramos (110kV viršįtampių 
ribotuvai T-101, T-102 narveliuose), 1 tipas    

4.1.4.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.1.4.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0  

4.1.4.3. inžinerinio statinio aukštis m 5,0*  

4.1.5. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (T-1,T-2 
transformatoriaus neutralės pajungimas)    

4.1.5.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.1.5.2. inžinerinio statinio plotis m 0,6  

4.1.5.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*  

4.1.6. Įrenginio metalinės atramos su pamatais (110kV 
atraminiai izoliatoriai)    

4.1.6.1. inžinerinių statinių kiekis  vnt. 2  

4.1.6.2. inžinerinio statinio plotis m 0,5  

4.1.6.3. inžinerinio statinio aukštis m 5,0*  

4.1.7. Įrenginio metalinės atramos su pamatais (110kV SDK-
101 prijungimo kombinuotų srovės - įtampos matavimo 
transformatorių) 

  
 

4.1.7.1. inžinerinių statinių kiekis  vnt. 2  

4.1.7.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0  

4.1.7.3. inžinerinio statinio aukštis m 4,1*  

4.1.8. Įrenginio metalinės atramos (110kV viršįtampių 
ribotuvai SDK narvelyje), 2 tipas    

4.1.8.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.8.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0  

4.1.8.3. inžinerinio statinio aukštis m 5,0*  

4.2. 25 kV atviros skirstyklos statiniai, skirti 25 kV kilnojamos 
įrangos sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžineriniai tinklai 
(paskirtis – elektros tinklai), neypatingasis. Naujas statinys: 

  
 

4.2.1. Įrenginio metalinės atramos su pamatais (T-1, T-2  
DLB galios transformatoriaus 27,5 kV pusės kabelių 
užvedimui, viršįtampių ribotuvams) 
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4.2.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.2.1.2. inžinerinio statinio plotis m 2,5*  

4.2.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,0*  

4.2.2. Įrenginio metalinės atramos su pamatais (27,5/0.4kV 
savųjų transformatoriui)    

4.2.2.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.2.2.2. inžinerinio statinio plotis m 1,5*  

4.2.2.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,0*  

4.2.3. Įrenginio metalinės atramos su pamatais (1x25kV 
vienfazio galios transformatoriaus kabelių užvedimui, 
viršįtampių ribotuvams) 

  
 

4.2.3.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.2.3.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0*  

4.2.3.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,0*  

4.2.4. Įrenginio metalinės atramos su pamatais (kontaktinio 
tinklo skyrikliui, viršįtampių ribotuvui ir kabelio movos 
tvirtinimui) 

  
 

4.2.4.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 4  

4.2.4.2. inžinerinio statinio plotis m 1,5*  

4.2.4.3. inžinerinio statinio aukštis m 9,0*  

4.3. 10 kV atviros skirstyklos statiniai, skirti 10 kV kilnojamos 
įrangos sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžineriniai tinklai 
(paskirtis – elektros tinklai), neypatingasis. Naujas statinys: 

  
 

4.3.1. Įrenginio metalinės atramos su pamatais (0,4/10kV AB  
linijų galios transformatoriui)    

4.3.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.3.2. inžinerinio statinio plotis m 1,5*  

4.3.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,0*  

4.4. T-1, T-2 transformatorių (DLB) pamatas su metalo 
konstrukcijomis aikštele, skirtas 110/25kV kilnojamųjų 
įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai 
(paskirtis – elektros tinklai), ypatingas. Nauja statyba: 

  

 

4.4.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.4.2. inžinerinio statinio plotis/ilgis m 7,1/9,9*  

4.4.3. inžinerinio statinio aukštis m 0,4*  



Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) statybos, Pastatų, unikalūs Nr. 4997-5011-4020, 4997-5011-4052, 4400-2064-
0366 griovimo, Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k., Guronių 1-oji g. 16, projektas 

   

  
  

SII/T003-00-PP.AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 29 0 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.5. SDK trifazio transformatoriaus pamatas su metalo 
konstrukcijomis ir aišktele, skirtas 110 / 3,444 kV kilnojamųjų 
įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžineriniai tinklai 
(paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba: 

  

 

4.5.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.5.2. inžinerinio statinio plotis m 9,5*  

4.5.3. inžinerinio statinio ilgis m 10,5*  

4.6. SDK vienfazio transformatoriaus pamatas su metalo 
konstrukcijomis ir aišktele, skirtas 4x3,044 / 25 kV kilnojamų 
įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžineriniai tinklai 
(paskirtis – elektros tinklai), neypatingasis. Nauja statyba: 

  

 

4.6.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.6.2. inžinerinio statinio plotis m 8,5*  

4.6.3. inžinerinio statinio ilgis m 11,2*  

4.7. Nuotekų šalinimo tinklai – drenažo tinklai (naujų drenažo 
tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. 
Nesudėtingasis, I grupė. Nauja statyba. 

  
 

4.7.1. nuotekų tinklų ilgis (iš viso:) km 0,754*  

4.7.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110/126  

4.8. Nuotekų šalinimo tinklai – technologinių nuotekų tinklai 
(naujų technologinių nuotekų tinklų įrengimas pastotės 
teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. Nesudėtingasis, II grupė. 
Nauja statyba. 

  

 

4.8.1 nuotekų tinklų ilgis (iš viso:)  km 0,157*  

4.8.2 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110-200  

4.9. Nuotekų šalinimo tinklai – technologinių nuotekų tinklai 
(naujų technologinių nuotekų tinklų įrengimas pastotės 
teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. Neypatingasis. Nauja 
statyba. 

  

 

4.9.1. nuotekų tinklų ilgis (iš viso:)  km 0,443*  

4.9.2 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 250-400  

4.10. Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai – technologinių 
nuotekų tinklai (naujų technologinių nuotekų tinklų įrengimas 
pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. Nesudėtingasis, II 
grupė. Nauja statyba. 

  

 

4.10.1. nuotekų tinklų ilgis (iš viso:)  km 0,010*  

4.10.1. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200  
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4.11. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai – technologinių 
nuotekų tinklai (naujų technologinių nuotekų tinklų įrengimas 
pastotės teritorijoje), buitinių nuotekų šalinimo tinklų. 
Nesudėtingasis, II grupė. Nauja statyba. 

  

 

4.11.1. nuotekų tinklų ilgis (iš viso:)  km 0,087*  

4.11.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) mm 110-200  

V. KITI STATINIAI 

5.1. Tvora (išorinė) (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, 
cokoliu, vartais ir varteliais), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – 
kiemo), nesudėtingasis, II grupė. Nauja statyba: 

  
 

5.1.1. inžinerinio statinio ilgis m 509,5*  

5.1.2. inžinerinio statinio aukštis m 2,4  

5.2. Tvora (trifazio filtro aikštelės) (plastikinė su plastikiniais 
stulpeliais), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), 
nesudėtingasis, II grupė. Nauja statyba: 

  
 

5.2.1. inžinerinio statinio ilgis m 51*  

5.2.2. inžinerinio statinio aukštis m 2,4  

5.2.3. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.3 Tvora (vienfazio filtro aikštelės) (plastikinė su plastikiniais 
stulpeliais), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), 
nesudėtingasis, I grupė. Nauja statyba: 

  
 

5.3.1. inžinerinio statinio ilgis m 35*  

5.3.2. inžinerinio statinio aukštis m 1,6  

5.3.3. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.4 Tvora (reaktoriaus pamato) (plastikinė su plastikiniais 
stulpeliais), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), 
nesudėtingasis, I grupė. Nauja statyba: 

  
 

5.4.1. inžinerinio statinio ilgis m 23*  

5.4.2. inžinerinio statinio aukštis m 1,6  

5.4.3. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

5.5. Aikštelės (dangos: vidaus keliai privažiavimui prie įrenginių, 
nuogrinda aplink inžinerinius įrenginius), kiti inžineriniai statiniai 
(paskirtis – kiemo), nesudėtingasis. Nauja statyba: 

  
 

5.5.1. Aikštelės (asfalto danga), keliai privažiavimui prie 
27,5kV įrangos ir statinių, nesudėtingasis, II grupė    
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5.5.1.1. inžinerinių statinių plotas m2 3031*  

5.5.2. Aikštelės (skaldos danga), teritorija po pastotės 
technologine įranga, nesudėtingasis, II grupė    

5.5.2.1. inžinerinių statinių plotas m2 6410,0*  

5.5.3. Aikštelės (trinkelių danga), nuogrindoms ir šaligatviams 
įrengti, nesudėtingasis, II grupė 

  
 

5.5.3.1. inžinerinių statinių plotas m2 233,0*  

5.5.4. Aikštelės (betoninė danga), technologinė aikštelė 
kilnojamojo modulinio 27,5kV kontaktino tinklo uždaros 
skirstyklos, valdymo pulto, 27,5 kV DLB uždaros skirstyklos, 10 
kV uždaros skirstyklos įrenginių sumontavimui, nesudėtingasis, 
II grupė 

  

 

5.5.4.1. inžinerinių statinių plotas m2 199,2*  

5.6. Kabeliniai kanalai. Kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – 
kiemo), nesudėtingasis. Nauja statyba.    

5.6.1. inžinerinių tinklų ilgis m 288*  

5.6.2. inžinerinio statinio plotis m 1  

5.7. Žaibosaugos bokštas su pamatais. Paskirtis – 
žaibosaugos statiniai), neypatingasis. Nauja statyba 

   

5.7.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 9  

5.7.2. inžinerinių statinių aukštis m 19*  

5.8. Požeminis alyvos rezervuaras - kiti inžineriniai statiniai, 
nesudėtingasis, II grupė, 1 tipas. Nauja statyba.    

5.8.1. inžinerinių tinklų tūris m3 25*  

5.8.2. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.9. Požeminis alyvos rezervuaras - kiti inžineriniai statiniai, 
nesudėtingasis, II grupė, 2 tipas. Nauja statyba.    

5.9.1. inžinerinių tinklų tūris m3 10*  

5.9.2. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.10. Reaktoriaus pamatas su metalo konstrukcijomis ir 
aikštele, skirtas kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo 
užtikrinimui, kiti inžineriniai statiniai, nesudėtingasis, I grupė. 
Nauja statyba: 

  

 

5.10.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  
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5.10.2. inžinerinių statinių plotis m 6,0  

5.10.3. inžinerinių statinių ilgis m 7,0  

5.10.4. Įrenginių metalinės atramos    

5.10.4.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.10.4.2. inžinerinio statinio plotis m 5,0*  

5.10.4.3. inžinerinio statinio aukštis m 4,5*  

5.10.5. Įrenginių metalinės atramos    

5.10.5.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.10.5.2. inžinerinio statinio plotis m 2,0*  

5.10.5.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,4*  

5.11. SDK modulinio inžinerinio įrenginio pamatas, skirtas 
kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, kiti 
inžineriniai statiniai, nesudėtingasis, I grupė. Nauja statyba: 

  
 

5.11.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 6  

5.11.2. inžinerinių statinių plotis m 0,6  

5.11.3. inžinerinių statinių ilgis m 3,4  

5.12. Aušinimo įrenginių valdymo modulio inžinerinio 
įrenginio pamatas, skirtas kilnojamųjų įrenginių sumontavimui 
ir veikimo užtikrinimui, kiti inžineriniai statiniai, nesudėtingasis. 
Nauja statyba: 

  

 

5.12.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

5.12.2. inžinerinių statinių plotis m 0,6  

5.12.3. inžinerinių statinių ilgis m 3,4  

5.13. Aušinimo įrenginių pamatas su aikštele, skirtas 
kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, kiti 
inžineriniai statiniai, nesudėtingasis, I grupė. Nauja statyba: 

  
 

5.13.1. inžinerinių statinių plotas m2 73  

5.13.2. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.14. Trifazio filtro pamatas, skirtas kilnojamųjų įrenginių 
sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, kiti inžineriniai statiniai, 
ypatingasis. Nauja statyba: 

  
 

5.14.1. inžinerinių statinių plotis m 10,0  

5.14.2. inžinerinių statinių ilgis m 14,5  

5.14.3. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  
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5.15. Vienfazio filtro pamatas, skirtas kilnojamųjų įrenginių 
sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, kiti inžineriniai statiniai, 
nesudėtingasis, I grupė. Nauja statyba: 

  
 

5.15.1. inžinerinių statinių plotis m 6,5  

5.15.2. inžinerinių statinių ilgis m 10,0  

5.15.3. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.16. SDK trifazio transformatoriaus gelžbetoninė 
ugniasienė su pamatu, kiti inžinieriniai statiniai, neypatingasis. 
Nauja statyba: 

  
 

5.16.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.16.2. inžinerinio statinio ilgis m 30*  

5.16.3. inžinerinio statinio aukštis m 6,6  

5.17. SDK vienfazio transformatoriaus gelžbetoninė 
ugniasienė su pamatu, kiti inžinieriniai statiniai, neypatingasis. 
Nauja statyba: 

  
 

5.17.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.17.2. inžinerinio statinio ilgis m 27,0*  

5.17.3. inžinerinio statinio aukštis m 5,5  

5.18 Paviršinių nuotekų siurblinė. Inžinerinis statinys. Nauja 
statyba    

5.18.1. inžinerinių statinių našumas l/s 30  

5.18.2. inžinerinių statinių kiekis vnt 1  

5.19 Buitinių nuotekų valymo įrenginys . Inžinerinis statinys. 
Nauja statyba    

5.19.1. inžinerinių statinių našumas m3/d 1,2  

5.19.2. inžinerinių statinių kiekis vnt 1  

VI. GRIAUNAMI STATINIAI 

6.1 Mechninės dirbtuvė (4997-5011-4020) vnt 1  

6.2 Sandėlis (4997-5011-4052) vnt 1  

6.3 Tvora (4400-2064-0366) vnt 1  

LITGRID AB DALIS 

IV. INŽINERINIAI TINKLAI 

4.1. 110kV įtampos skirstyklos statiniai, skirti 110 kV 
skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo    
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užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai iki 
110kV įtampos), ypatingas. Nauja statyba: 

4.1.1. Portalai su pamatais (110kV (1 tipas))    

4.1.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.1.2. inžinerinio statinio plotis m 9  

4.1.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 19,2*  

4.1.2. Portalai su pamatais (110kV (2 tipas))    

4.1.2.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.2.2. inžinerinio statinio plotis m 18  

4.1.2.3. inžinerinio statinio aukštis m 19,2*  

4.1.3. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
skyriklis (1 tipas))    

4.1.3.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.3.2. inžinerinio statinio plotis m 3,6  

4.1.3.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*  

4.1.4. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
skyriklis (2 tipas)) 

   

4.1.4.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.1.4.2. inžinerinio statinio plotis m 3,6  

4.1.4.3. inžinerinio statinio aukštis m 4,6*  

4.1.5. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
jungtuvas (1 tipas))    

4.1.5.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.5.2. inžinerinio statinio plotis m 2,53  

4.1.5.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*  

4.1.6. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
jungtuvas (2 tipas)) 

   

4.1.6.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

4.1.6.2. inžinerinio statinio plotis m 2,53  

4.1.6.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,1*  

4.1.7. Įrenginio metalinės atramos su pamatais (110kV 
srovės transformatoriui (1 tipas)) 

   

4.1.7.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  
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4.1.7.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0  

4.1.6.3. inžinerinio statinio aukštis m 4,7*  

4.1.7. Įrenginio metalinės atramos su pamatais (110kV 
srovės transformatoriui (2 tipas))    

4.1.7.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.7.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0  

4.1.7.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,5*  

4.1.8. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
įtampos transformatoriui)    

4.1.8.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 2  

4.1.8.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0  

4.1.8.3. inžinerinio statinio aukštis m 4,1*  

4.1.9. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
viršįtampių ribotuvo), 1 tipas    

4.1.9.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.9.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0  

4.1.9.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,5*  

4.1.10. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
viršįtampių ribotuvo), 2 tipas    

4.1.10.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 3  

4.1.10.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0  

4.1.10.3. inžinerinio statinio aukštis m 5,0*  

4.1.11. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
atraminių izoliatorių), 1 tipas     

4.1.11.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 9  

4.1.11.2. inžinerinio statinio plotis m 3,0  

4.1.11.3. inžinerinio statinio aukštis m 5,0*  

4.1.12. Įrenginių metalinės atramos su pamatais (110kV 
atraminių izoliatorių šyniniam tiltui virš kelio), 2 tipas    

4.1.12.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 6  

4.1.12.2. inžinerinio statinio plotis m 0,5  

4.1.12.3. inžinerinio statinio aukštis m 3,3*  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

4.2.1 Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai 
(nauji lietaus nuotekų tinklai pastotės teritorijoje). II grupės 
nesudėtingasis. Nauja statyba 

  
 

4.2.1.1. Nuotekų tinklų (iš viso:) km 0,080  

4.2.1.2  Vamzdžių skerspjūvis  mm 110-200  

4.2.2 Nuotekų šalinimo tinklai – Drenažo tinklai (nauji lietaus 
nuotekų tinklai pastotės teritorijoje). Nesudėtingasis. Nauja 
statyba 

  
 

4.2.2.1. Nuotekų tinklų (iš viso:) km 0,243  

4.2.2.2  Vamzdžių skerspjūvis  mm 110/126  

V. KITI STATINIAI 

5.1. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu), 
kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės 
nesudėtingas. Nauja statyba: 

  

 

5.1.1. inžinerinių statinių kiekis vnt. 1  

5.1.2. inžinerinio statinio ilgis m 259*  

5.1.3. inžinerinio statinio aukštis m 2,4  

5.2. Aikštelės (dangos: keliai privažiavimui prie įrenginių, 
nuogrinda aplink statinį), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – 
kiemo), nesudėtingasis. Nauja statyba: 

  

 

5.2.1. Asfalto danga (keliai privažiavimui prie 110kV 
skirstyklos įrenginių), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – 
kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba 

  

 

5.2.1.1. inžinerinių statinių plotas m2 1043*  

5.2.2. Skaldos danga (teritorija po pastotės technologine 
įranga), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės 
nesudėtingas. Nauja statyba 

  

 

5.2.2.1. inžinerinių statinių plotas m2 1285*  

5.2.3. Trinkelių danga (nuogrindoms ir šaligatviams įrengti), 
kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės 
nesudėtingas. Nauja statyba 

  

 

5.2.3.1. inžinerinių statinių plotas m2 44*  
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Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

5.3. Kabeliniai kanalai. Kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – 
kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba. Nauja statyba 

  
 

5.3.1. inžinerinių tinklų ilgis m 146*  

5.3.2. inžinerinio statinio plotis m 1,0  

5.4. Technologinės įrangos aikštelė (betoninė aikštelė):     

5.4.1. Betono danga (skirta kilnojamojam moduliniu inžineriniui 
įrenginiui), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės 
nesudėtingas. Nauja statyba: 

  

 

5.4.1.1. inžinerinių statinių plotas m2 37*  
*- rodiklio matmenys gali skirti, priklausomai nuo tiekiamos įrangos gabaritinių matmenų. Tikslinami darbo projekte. 

Statinio projekto vadovas:                                  Ričardas Padegimas (Atestato Nr. 24988) 
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12.3. Bendra informacija 

Statinio pavadinimas:  110/27,5kV Žaslių Traukos pastotė 

Statinio adresas:   Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k., Guronių 1-oji g. 16 

Statybos rūšis:   Naujo statinio statyba, griovimas, statinio kapitalinis remontas 

Statinio paskirtis:  Inžineriniai tinklai. Elektros tinklai 

Statinio kategorija:  Ypatingasis statinys 

Projekto pavadinimas: Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) statybos, Pastatų, unikalūs Nr. 
4997-5011-4020, 4997-5011-4052, 4400-2064-0366 griovimo, 
Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k., Guronių 1-oji g. 16, 
projektas 

Rangovas   Elecnor, C/Marqués de Mondéjar 33, 28028-Madrid, España. 

Inabensa, Ctra. Esclusa s/n. Torrecuéllar, 41011-Sevilla, España 

Statytojas      AB „LTG Infra“, Geležinkelio str. 2,  LT-02100 Vilnius 

 

Projektiniai pasiūlymai „Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) statybos, Pastatų, unikalūs Nr. 4997-
5011-4020, 4997-5011-4052, 4400-2064-0366 griovimo, Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k., 
Guronių 1-oji g. 16, projektas” parengtas vadovaujantis AB LITGRID, AB „LTG Infra“ projektavimo 
užduotimis ir Lietuvos Respublikoje galiojančiais dokumentų reikalavimais. Projektinių pasiūlymų 
sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių teisių, kaip numatyta LR įstatymų nustatyta tvarka. 

Šių projektinių pasiūlymu pagrindu vystomi du Žaslių traukos pastotės techniniai projektai LITGRID 
AB ir AB „LTG Infra“ operatoriams. 

 Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) statybos, Pastatų, unikalūs Nr. 4997-5011-4020, 4997-5011-
4052, 4400-2064-0366 griovimo, Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k., Guronių 1-oji g. 16, 
projektas. Statinio pavadinimas: 110/27,5kV Žaslių Traukos pastotė. 

Inžinerinių tinklų 110 kV skirstyklos ir priklausinių statybos, esamų 110 kV OL (4400-0146-8100, 
4400-0105-9483, 4400-0152-5893) kapitalinio remonto Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k., 
Guronių 1-oji g. 16, projektas. Statinio pavadinimas: 110/27,5 kV Žaslių Traukos TP 110 kV skirstykla. 

 

Statybos vyks sklypo plote, adresu: Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k., Stoties g. 8: 

• Sklypo unikalus Nr. 4400-4436-1535, kadastrinis Nr.: 4970/8001:2 Žaslių k.v. 

• Naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 
• Žemės sklypo plotas: 59,5118 ha.  
• Žemės sklypo matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius 

matavimus  
• Nuosavybė  

Savininkas –  LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Įregistravimo pagrindas: 2004-10-12 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-04-8430 2016-
12-01  

Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 6VĮ-983-(14.6.2.) 
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2022-09-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 6SK-
918-(14.6.110.) 

• Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis : AB „LTG Infra", a.k. 305202934 

Įregistravimo pagrindas: 2004-12-30 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 
1677 

2005-09-26 Sutartis Nr. P49/05-0074 

2016-12-23 Susitarimas Nr. 6MŽP-11-(14.6.114.) 

2019-12-09 Asmens prašymas Nr. SD(LGI)-51 

2022-09-14 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 6SK-
918-(14.6.110.) 

 

Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos:  

1. Teritorijos pavadinimas: Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 

apsaugos zonos (III skyrius,vienuoliktasis skirsnis); 

Teritorijos unikalus numeris: 100341368 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-03-01 
Telia tinklo apsaugos zonos planas Kaišiadorių r. savivaldybėje Nr. 3-119 
Įregistravimo data: 2022-03-13 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 109 kv. m, nuo 2023-01-22 

2. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

Teritorijos unikalus numeris: 100078672 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 
Įsakymas dėl Kaišiadorių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261 
Įregistravimo data: 2021-10-29 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 147 kv. m, nuo 2023-01-22 

3. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis); 

Teritorijos unikalus numeris: 100378987 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-01 DĖL 
AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ 
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE Nr. 1-435 
Įregistravimo data: 2022-12-20 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6617 kv. m, nuo 2023-01-22 

4. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100379639 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-01 DĖL 
AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ 
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE Nr. 1-435 
Įregistravimo data: 2022-12-22 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 12776 kv. m, nuo 2023-01-22 

5. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100109424 
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Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 
Įsakymas dėl Kaišiadorių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261 
Įregistravimo data: 2021-11-15 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 101 kv. m, nuo 2023-01-22 

6. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100379729 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-01 DĖL 
AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ 
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE Nr. 1-435 
Įregistravimo data: 2022-12-22 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 8788 kv. m, nuo 2023-01-22 

7. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100379122 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2022-12-01 DĖL 
AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ 
KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE Nr. 1-435 
Įregistravimo data: 2022-12-20 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 6571 kv. m, nuo 2023-01-22 

8. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100075463 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 
Įsakymas dėl Kaišiadorių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261 
Įregistravimo data: 2021-10-28 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 148 kv. m, nuo 2023-01-22 

9. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100091204 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 
Įsakymas dėl Kaišiadorių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261 
Įregistravimo data: 2021-11-04 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1698 kv. m, nuo 2023-01-22 

10. Teritorijos pavadinimas: Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100347920 
Įregistravimo pagrindas: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija; 2021-12-23 
Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros specialiojo plano keitimas Nr. V17E-291 
Įregistravimo data: 2022-04-25 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 1529 kv. m, nuo 2023-01-22 

11. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100106635 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 
Įsakymas dėl Kaišiadorių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261 
Įregistravimo data: 2021-11-12 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 31 kv. m, nuo 2023-01-22 

12. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 
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Teritorijos unikalus numeris: 100081884 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 
Įsakymas dėl Kaišiadorių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261 
Įregistravimo data: 2021-11-04 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 141 kv. m, nuo 2023-01-22 

13. Teritorijos pavadinimas: Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100092001 
Įregistravimo pagrindas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-10-19 
Įsakymas dėl Kaišiadorių elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-261 
Įregistravimo data: 2021-11-04 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: 142 kv. m, nuo 2023-01-22 

 
Griaunami statiniai:  

1. Pastatas – Mechninės dirbtuvė 

Unikalus daikto numeris: 4997-5011-4020 
2. Pastatas – Sandėlis 

Unikalus daikto numeris: 4997-5011-4052 
3. Kiti inžineriniai statiniai – Tvora 

Unikalus daikto numeris: 4400-2064-0366 
 Išardoma dalis geležinkelio kelio bėgių esančių traukos pastotės viduje, kurie trukdys sumontuoti 
naują technologinę traukos pastotės įrangą. 

. 

Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami šių statinių sprendiniai: 
 

Nauja statyba, kuriems bus gaunamas statybą leidžiantis dokumentas: 
 

1. AB „LTG Infra“. 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (įrenginių pamatai su metalinėmis 
konstrukcijomis), skirti 110 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo 
užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai 110kV įtampos), ypatingasis. Nauja 
statyba.  

2. AB „LTG Infra“. 25 kV atviros skirstyklos statiniai su priklausiniais (įrenginių pamatai su 
metalinėmis konstrukcijomis), skirti 25 kV kilnojamos įrangos sumontavimui ir veikimo 
užtikrinimui, inžineriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai), neypatingasis. Naujas statinys. 

3. AB „LTG Infra“. SDK trifazio transformatoriaus pamatas su ungiasiene, metalo 
konstrukcijomis ir aikštele, skirtas 110 / 3,444 kV kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir 
veikimo užtikrinimui, inžineriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Nauja 
statyba. 

4. AB „LTG Infra“. SDK vienfazio transformatoriaus pamatas su ungiasiene,  metalo 
konstrukcijomis ir aikštele, skirtas 4x3,044 / 25 kV kilnojamų įrenginių sumontavimui ir 
veikimo užtikrinimui, inžineriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai), neypatingasis. Nauja 
statyba. 

5. AB „LTG Infra“. T-1, T-2 DLB transformatorių pamatas su metalo konstrukcijomis ir aikštele, 
skirtas 110 / 27,5 kV kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžineriniai 
tinklai (paskirtis – elektros tinklai), ypatingasis. Nauja statyba. 

6. AB „LTG Infra“. žaibosaugos statiniai su pamatais (paskirtis – žaibosaugos statiniai), 
neypatingasis. Nauja statyba. 
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7. AB „LTG Infra“. Nuotekų šalinimo tinklai – technologinių nuotekų tinklai (naujų technologinių 
nuotekų tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. Neypatingasis. Nauja 
statyba. 

8. AB „LTG Infra“. Trifazio filtro pamatas, skirtas kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo 
užtikrinimui, kiti inžineriniai statiniai, ypatingasis. Nauja statyba. 

9. LITGRID AB. 110 kV skirstyklos statiniai su priklausiniais (portalai su pamatais, įrenginių 
pamatai su metalinėmis atramomis), skirti 110 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių 
sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžinieriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai iki 110kV 
įtampos), ypatingasis. Nauja statyba. Statybos darbai bus vykdome esamam žemės sklype 
Nr. 4970/8001:2, adresu Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k., Guronių 1-oji g. 16. 

Nauja statyba, nesudėtingi arba kilnojamieji statiniai, kuriems statybą leidžiantis dokumentas 
neišduodamas: 
 

1. AB „LTG Infra“. Nuotekų šalinimo tinklai – drenažo tinklai (naujų drenažo tinklų įrengimas 
pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. Nesudėtingasis, I grupė. Nauja statyba. 

2. AB „LTG Infra“. Nuotekų šalinimo tinklai – technologinių nuotekų tinklai (naujų technologinių 
nuotekų tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. Nesudėtingasis, II 
grupė. Nauja statyba. 

3. AB „LTG Infra“. Slėginiai nuotekų šalinimo tinklai – technologinių nuotekų tinklai (naujų 
technologinių nuotekų tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), nuotekų šalinimo tinklų. 
Nesudėtingasis, II grupė. Nauja statyba. 

4. AB „LTG Infra“. kabelių kanalai kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), nesudėtingasis, I 
grupės. Nauja statyba. 

5. AB „LTG Infra“. Požeminis alyvos rezervuaras - kiti inžineriniai statiniai, nesudėtingasis, I 
grupė. Nauja statyba. 

6. AB „LTG Infra“. Požeminis alyvos rezervuaras - kiti inžineriniai statiniai, nesudėtingasis, II 
grupė. Nauja statyba. 

7. AB „LTG Infra“. Reaktoriaus pamatas, skirtas kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo 
užtikrinimui, kiti inžineriniai statiniai, nesudėtingasis, I grupės. Nauja statyba. 

8. AB „LTG Infra“. SDK modulinio inžinerinio įrenginio pamatas, skirtas kilnojamųjų įrenginių 
sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, kiti inžineriniai statiniai, nesudėtingasis, I grupė. Nauja 
statyba. 

9. AB „LTG Infra“. SDK modulinis inžinerinis įrenginys, skirtas SDK valdymo įrangos 
sumontavimui ir veikimo užtikrinimui (surenkamas iš gamykloje pagamintų modulių), (paskirtis 
– kilnojamieji inžinerinis įrenginys). Nauja statyba. 

10. AB „LTG Infra“. Aušinimo valdymo modulio inžinerinio įrenginio pamatas, skirtas kilnojamųjų 
įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, kiti inžineriniai statiniai, nesudėtingasis, I 
grupės. Nauja statyba. 

11. AB „LTG Infra“. Aušinimo valdymo modulinis inžinerinis įrenginys, skirtas SDK aušinimo 
įrangos sumontavimui ir veikimo užtikrinimui (surenkamas iš gamykloje pagamintų modulių), 
(paskirtis – kilnojamieji inžinerinis įrenginys). Nauja statyba. 

12. AB „LTG Infra“. Aušinimo įrenginių pamatas, skirtas kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir 
veikimo užtikrinimui, kiti inžineriniai statiniai, nesudėtingasis, I grupės. Nauja statyba. 

13. AB „LTG Infra“. Vienfazio filtro pamatas, skirtas kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo 
užtikrinimui, kiti inžineriniai statiniai, nesudėtingasis I grupės. Nauja statyba. 

14. AB „LTG Infra“. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu, vartais ir varteliais), 
kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), nesudėtingasis, II grupė. Nauja statyba. 

15. AB „LTG Infra“. Tvora (trifazio filtro aikštelės)  (plastikinė su plastikiniais stulpeliais), kiti 
inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), nesudėtingasis, II grupė. Nauja statyba. 
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16. AB „LTG Infra“ tvora (vienfazio filtro aikštelės) (plastikinė su plastikiniais stulpeliais), kiti 
inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), nesudėtingasis, I grupė. Nauja statyba. 

17. AB „LTG Infra“. Tvora (reaktoriaus pamato) (plastikinė su plastikiniais stulpeliais), kiti 
inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), nesudėtingasis, I grupė. Nauja statyba. 

18. AB „LTG Infra“. Aikštelės (asfaltas), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), 
nesudėtingasis, II grupė. Nauja statyba. 

19. AB „LTG Infra“. Aikštelės (skalda), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), nesudėtingasis, 
II grupės. Nauja statyba. 

20. AB „LTG Infra“. Aikštelės (trinkelės), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), 
nesudėtingasis, II grupės. Nauja statyba. 

21. AB „LTG Infra“. Aikštelės (betoninė danga), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo),  
technologinė aikštelė kilnojamojo modulinio 27,5kV kontaktino tinklo uždaros skirstyklos, 
valdymo pulto, 27,5 kV DLB uždaros skirstyklos, 10 kV uždaros skirstyklos įrenginių 
sumontavimui, nesudėtingasis, II grupė. Nauja statyba. 

22. AB „LTG Infra“. 27,5kV kontaktino tinklo uždaros skirstyklos modulinis inžinerinis įrenginys, 
skirtas 27,5kV komutacinės įrangos sumontavimui ir veikimo užtikrinimui (surenkamas iš 
gamykloje pagamintų modulių), (paskirtis – kilnojamieji inžinerinis įrenginys). Nauja statyba. 

23. AB „LTG Infra“. 27,5kV DLB tinklo uždaros skirstyklos modulinis inžinerinis įrenginys, skirtas 
27,5kV komutacinės įrangos sumontavimui ir veikimo užtikrinimui (surenkamas iš gamykloje 
pagamintų modulių), (paskirtis – kilnojamieji inžinerinis įrenginys). Nauja statyba. 

24. AB „LTG Infra“. 10kV AB tinklo uždaros skirstyklos modulinis inžinerinis įrenginys, skirtas 10 
kV komutacinės įrangos sumontavimui ir veikimo užtikrinimui (surenkamas iš gamykloje 
pagamintų modulių), (paskirtis – kilnojamieji inžinerinis įrenginys). Nauja statyba. 

25. AB „LTG Infra“. Valdymo pulto modulinis inžinerinis įrenginys, skirtas valdymo įrangos 
sumontavimui ir veikimo užtikrinimui (surenkamas iš gamykloje pagamintų modulių), (paskirtis 
– kilnojamieji inžinerinis įrenginys). Nauja statyba. 

26. AB „LTG Infra“. Paviršinių nuotekų siurblinė - kiti inžinieriniai statiniai, nesudėtingasis, II 
grupė. Nauja statyba. 

27. AB „LTG Infra“. Buitinių nuotekų šalinimo tinklai – technologinių nuotekų tinklai (naujų 
technologinių nuotekų tinklų įrengimas pastotės teritorijoje), buitinių nuotekų šalinimo tinklų. 
Nesudėtingasis, II grupė. Nauja statyba. 

28. AB „LTG Infra“. Buitinių nuotekų valymo įrenginys. Inžinerinis statinys. Nauja statyba 
29. LITGRID AB. Betoninė aikštelė (skirta kilnojamųjų 110 kV skirstyklos modulinio valdymo pulto 

įrengimui), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingasis. Nauja statyba. 
30. LITGRID AB. 110 kV skirstyklos modulinis valdymo pultas, skirtas 110 kV skirstyklos įrenginių 

valdymo ir signalizacijos bei jų maitinimo įrenginių talpinimui, (surenkamas iš gamykloje 
pagamintų modulių), (paskirtis – kilnojamieji statiniai), matmenys 5,3 x 7,1 mm, aukštis 4,8 m. 
Nauja statyba. Pulte montuojami kintamosios ir nuolatinės srovės skydai, relines apsaugos ir 
valdymo įrenginių spintos, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių bei 
telekomunikacijų ir apsauginės, gaisro ir video apsaugos įrenginių spintos Nauja statyba 

31. LITGRID AB. Tualetas (gelžbetoninis), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės 
nesudėtingas. Nauja statyba. 

32. LITGRID AB. Tvora (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu, vartais ir varteliais), kiti 
inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės nesudėtingas. Nauja statyba. 

33. LITGRID AB. Kabelių kanalai, kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės 
nesudėtingas. Nauja statyba. 

34. LITGRID AB. Aikštelės (trinkelės), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės 
nesudėtingas. Nauja statyba. 
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35. LITGRID AB. Aikštelės (skalda), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės 
nesudėtingas. Nauja statyba. 

36. LITGRID AB. Aikštelės (asfaltas), kiti inžinieriniai statiniai (paskirtis – kiemo), II grupės 
nesudėtingas. Nauja statyba. 

37. LITGRID AB. Nuotekų šalinimo tinklai – drenažo tinklai (pastotės teritorijoje). II grupės 
nesudėtingasis. Nauja statyba 

 
Vietovės trumpa charakteristika 

Projektuojamos 110/27,5 kV Žaslių Traukos TP klimatinės sąlygos priimtos pagal statybinę 
klimatologiją RSN 156-94, pritaikant – Kauno Nr. 43, matavimo stoties duomenis: 

- normatyvinis vėjo slėgis faziniams laidams (galimas kartą per 25 m)       360 Pa  
- skaičiuojamasis vėjo greitis 10 m aukštyje (galimas kartą per 25 m)        24 m/s 
- vidutinė metinė temperatūra            +6,6 °C 
- maksimali temperatūra           +34,9 °C 
- minimali temperatūra            -36,3°C 
- apšalo sienelės storis (galimas kartą per 25 m)         8,5 mm 

 
 
 

Bendrasis išdėstymas 

Esama Žaslių traukos pastotė ir jos technologinė įranga yra pasenusi ir susidėvėjusi. Todėl ji turi 

būti pilnai atnaujinta vykdant transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelio linijos Vilnius-

Kaišiadorys-Šiauliai-Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki 

Draugystės geležinkelio stoties) susiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros integracijos 

projektą. 

Nauja Žaslių Traukos pastotė bus statoma vietoje esamos traukos patotės, senąją pilnai 

nugriaunant, adresu Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k., Guronių 1-oji g. 16.  Pastotės sklype 

lieka tik esamas administracinis pastatas. Esamoje pastotės teritorijoje bus suformuota teritorijos dalis, 

kurioje bus pastatyta perdavimo tinklo operatoriaus LITGRID AB komutacinė įranga. 

Nauja Žaslių traukos pastotės statoma elektrifikuojant Vilnius – Klaipėda geležinkelių ruožą, 

tikslas  - patikimas, šiuolaikiškas ir kokybiškas elektros energijos tiekimas į traukinių traukos tinklą. 

Traukos pastotė dirbs N-1 darbiniu režimu, t.y. įgalins tiekti elektros energiją į 27,5 kV kontaktinį traukos 

tinklą rezervuojant artimiausią traukos pastotę. 

Žasliai traukos pastotė maitinama trijomis 110 kV oro linijomis L-Vievis ir L-Lietuvos E, L Kruonio 

HAE iš LITGRID AB tinklo. 

Pagal LITGRID AB išduotas prisijungimo sąlygas projektuojama perdavimo tinklo operatoriui 

priklausanti 110 kV Žaslių Traukos pastotės skirstyka su prisijungimu prie esamų trijų linijų senosios 

110 kV skirstyklos vietoje. 
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Remiantis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (BP) sprendiniais pastotės 

sklypas patenka į inžinerinės infrastruktūros zoną. Žemės sklypo naudojimo būdas: „Susisiekimo ir 

inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“. Plano ištrauka pateikiama paveikslėlyje: 

 

 
Vystymo planas. Žaslių TPS vieta 

 

Geležinkelio elektrifikavimui Žaslių Traukos pastotės vieta Kaišiadorių rajono savivaldybės 

bendrąjame plane pateikiame paveikslėlyje: 
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Bendrasis planas. Pagrindinio brėžinio ištrauka 

 
 

Technologinė dalis 
 

110 kV elektros schema 

Žaslių Traukos TP pastotei elektros energija bus tiekiama trimis 110 kV elektros linijomis: 

• 110 kV OL Vievis — Žasliai; 

• 110 kV OL Žasliai — Lietuvos E; 

• 110 kV OL Kaišiadorys — Žasliai. 

Pastotės 110 kV dalies vienlinijinė schema – dviejų šynų sistema su trijų maitinančių linijų 
jungtuvais, sekcijiniu jungtuvu. 110 kV dalies trys išeinančių prijunginių narveliai statrinio dažnio 
keitiklio ir DLB transformatorių maitinimui. SDK ir DLB 110 kV narveliai bys AB „LTG Infra“ 
nuosavybėje. 

Kiekviename linijos prijunginyje bus įrengtas šyninis skyriklis, linijinis skyriklis su įžeminimo 
peiliais ir jungtuvais, viršįtampių ribotuvai ir srovės transformatoriai. 

Elektros tinklo nuosavybės ir turto eksploatavimo riba tarp PSO (LITGRID AB) ir vartotojo (AB „LTG 
Infra“) įrenginių yra nustatyta ant skyriklių SDK-101-1, T-101-1 ir T-102-2 prijungimo gnybtų. 

 
Žaslių TPS AB „LTG Infra“ dalis 

Žaslių TPS topologija: 

• 110 kV atviroji skirstykla SDK ir DLB transformatorių T-1, T-2 prijungimui; 
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• Traukos galios sistema su viena veikiančia dažnio keitiklio (SDK) sistema; 

• DLB transformatoriai T-1, T-2; 

• 27,5 kV kontaktinio tinklo uždaroji skirstykla; 

•  27,5 kV DLB tinklo uždaroji skirstykla; 

• 10 kV AB tinklo uždaroji skirstykla; 

• Įrangos savųjų reikmių maitinimas, relinės apsaugos, automatikos ir valdymo įrenginiai. 

 

Traukos galios sistema 

Traukos elektros tiekimo sistemą, prijungtą prie 110kV šynų sudaro:  

• 110 kV įtampos/srovės kombinuoti matavimo transformatoriai; 

• 110 kV statinio dažnio keitiklio prijunginio skyrikliai su įžeminimo peiliais; 

• 110 kV statinio dažnio keitiklio prijunginio jungtuvas; 

• 110 kV srovės matavimo transformatoriai DLB prijunginiuose; 

• 110 kV DLB prijunginių skyrikliai su įžeminimo peiliais; 

• 110 kV DLB transformatorių prijunginių jungtuvai; 

• 110 kV viršįtampių ribotuvai; 

• Statinio dažnio keitiklio įrenginys; 

• Trifaziai filtrai; 

• Trifazis transformatorius SDK įrenginiui. Transformacijos koeficientas 
110kV/3.444kV,su jungimo grupė Y-y0d11; 

• AC / DC keitiklis; 

• DC filtras; 

• DC / AC inventeris; 

• Vienfazis transformatorius 27,5 kV įtampai. Transformacijos koeficientas 4x3,044 / 25 
kV, jungimo grupė i0i0i0i0-I; 

• Vienfazis filtras. Šis filtras apsaugo AB „LTG Infra“ tinklą nuo atsirandančių harmonikų; 

• 27,5 kV viršįtampių ribotuvai. 

Statinio dažnio keitiklis veikia 3AC/DC/1AC elektroninio keitiklio režimu, o tai užtikrina patikimą 
galią ir nedidelį harmonikų lygį. 

Prie SDK įrenginio prijungti SF6 dujomis izoliuoti narveliai, kuriuose sumontuoti skyrikliai, jungtuvai, 
viršįtampių ribotuvai, srovės ir įtampos transformatoriai, skirti 27,5 kV traukos sistemos valdymui. 27,5 kV 
trauko tinklo narveliuose sumontuoti valdymo ir apsaugos įrenginiai. 
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Atkreipiamas dėmesys, kad traukos sistemos nominali įtampa yra 25 kV, o išeinanti įtampa – 27,5 
kV, kuri taip pat yra ir minimali vardinė įtampa pagal EN 50124-1. 

 

27,5 kV kontaktinio tinklo skirstykla 

27,5 kV traukos skirstykla talpinama atskirame moduliniame kilnojamame inžineriniame 
skirstyklos įrenginyje  ir ją sudaro 27,5 kV SF6 dujų izoliacijos narveliai, prijungti prie SDK statinio 
dažnio keitiklio vidutinės įtampos išvadų. Šiuose prijunginiuose sumontuoti skyrikliai su įžeminimo 
peiliais, jungtuvas, viršįtampių ribotuvai, srovės ir įtampos transformatoriai, skirti valdyti 27,5 kV 
traukos sistemą. SDK traukos sistemai projektuojami vidutinės įtampos narveliai: 

 
• V-ZL-SDK: 27,5 kV 2000 A įvadinis narvelis statinio dažnio keitiklio SDK prijunginiui; 

• V-ZL-ĮTŠ: 27,5 kV įtampos transformatoriaus narvelis šynų įtampos matavimui; 

• 1-ZL-LT: 27,5 kV 1250 A linijinis narvelis 1-ZL-LT kontaktiniam tinklui į Vilniaus pusę 
prijungti; 

• 2-ZL-LT: 27,5 kV 1250 A linijinis narvelis 2-ZL-LT kontaktiniam tinklui į Vilniaus pusę 
prijungti; 

• 1-ZL-AT1: 27,5 kV 1250 A linijinis narvelis 1-ZL-AT1 kontaktiniam tinklui į Klaipėdos 
pusę prijungti; 

• 2-ZL-AT1: 27,5 kV 1250 A linijinis narvelis 2-ZL-AT1 kontaktiniam tinklui į Klaipėdos 
pusę prijungti; 

Namelyje paliekamos dvi rezervinės vietos traukos narvelių sumontavimui perspektyvoje.  

27,5 kV DLB skirstykla 

27,5 kV DLB skirstykla talpinama atskirame moduliniame kilnojamame inžineriniame skirstyklos 
įrenginyje  ir ją sudaro dvi šynų sekcijos su 27,5 kV SF6 dujų izoliacijos narveliais, prijungtais 
vidutinės įtampos kabeliais prie DLB transformatorių T-1 ir T-2 vidutinės įtampos išvadų. Šiuose 
narveliuose sumontuoti skyrikliai su įžeminimo peiliais, jungtuvas, viršįtampių ribotuvai, srovės ir 
įtampos transformatoriai, skirti valdyti 27,5 kV DLB sistemą. DLB sistemai projektuojami vidutinės 
įtampos narveliai: 

 
• DLB-ZL-TR1/ DLB-ZL-TR2: 27,5 kV 400 A įvadinis narvelis DLB transformatoriaus 

prijunginiui; 

• DLB-ZL-ĮTŠ1/ DLB-ZL-ĮTŠ2: 27,5 kV įtampos transformatoriaus narvelis šynų įtampos 
matavimui; 

• DLB-ZL-SRT1/ DLB-ZL-SRT2: 27,5 kV 250 A savųjų reikmių transformatoriaus 
prijungimo narvelis; 

• DLB-ZL-Š1/ DLB-ZL-Š2: 27,5 kV 400 A sekcijinės jungties narvelis dviejų šynų sekcijų 
tarpusavio sujungimui; 

• DLB-ZL-LT: 27,5 kV 250 A linijinis narvelis DLB-ZL-LT DLB tinklo maitinimui į Vilniaus 
pusę; 
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• DLB-ZL-PL: 27,5 kV 250 A linijinis narvelis DLB-ZL-PL DLB tinklui maitinimui į Palemono 
pusę; 

Namelyje paliekamos dvi rezervinės vietos traukos narvelių sumontavimui perspektyvoje.  

10 kV AB skirstykla 

10 kV AB (autoblokuočių) skirstykla talpinama atskirame moduliniame kilnojamame 
inžineriniame skirstyklos įrenginyje  ir ją sudaro dvi nepriklausomos viena nuo kitos  10 kV narvelių 
sistemos maitinamos iš 0.4/10 kV aukštinančiųjų AB transformatorių.  

 

Moduliniai inžineriniai įrenginiai  

Žaslių TPS sumontuotai įrangai valdyti ir aptarnauti, projektuojami kilnojamieji moduliniai 
inžineriniai įrenginiai: 

1. LITGRID AB 110 kV skirstyklos modulinis valdymo pulto inžinerinis įrenginys;  

2. AB „LTG infra“ modulinis pastotės valdymo pulto inžinerinis įrenginys; 

3. AB „LTG infra“ modulinis 27,5kV kontaktinio tinklo skirstyklos inžinerinis įrenginys; 

4. AB „LTG infra“ modulinis 27,5kV DLB tinklo skirstyklos inžinerinis įrenginys; 

5. AB „LTG infra“ modulinis 10 kV AB tinklo skirstyklos inžinerinis įrenginys; 

6. AB „LTG infra“ aušinimo įrenginio modulinis inžinerinis įrenginys; 

7. AB „LTG Infra“ SDK (statinio dažnio keitiklio) modulinis inžinerinis įrenginys; 

Modulinių inžinerinių įrenginių paskirtis 110 kV skirstyklos ir AB „LTG Infra“ valdymo įrangą 

apsaugoti nuo atmosferos poveikio ir sudaryti jai tinkamas eksploatacijos sąlygas. Moduliai pilnai įrengiami 

gamykloje (su įrangos patalpinimu, vidaus instaliacija, ventiliacija, stogu, sienomis ir t.t.). Gaminiams 

pateikiamas pasas, atitikties deklaracija ir t.t. Moduliai pilnai surinkti gamykloje transportuojami į statybos 

objektą ir padedami ant atramų. Po modulių “kojomis” projektuojami gelžbetoniniai pamatai arba karštai 

cinkuotos vamzdinės metalines atramos, kurios remiamos į betonines aikšteles. Po moduliniais 

inžineriniais įrenginiais įrengiamos technologinės gelžbetoninės aikštelės – tam, kad galima būtų 

sumontuoti gelžbetoninius kabelių kanalus (kontrolinių ir maitinimo kabelių klojimui) ir juose nesikauptų 

purvas.  

Remiantis Statybos įstatymo 2 straipsnio 84 dalies ir Civilinio kodekso nuostatomis, jei pagal 

gamintojo pateiktus dokumentus (techninį pasą, gaminio atitikties deklaraciją ir pan.) moduliniai inžineriniai 

įrenginiai yra kilnojamieji daiktai, tai jiems Statybos įstatymas ir jo poįstatyminiai teisės aktai netaikomi. 

Aukštos įtampos skirstyklos pamatai ir metalo konstrukcijos 



Inžinerinių tinklų (elektros tinklų) statybos, Pastatų, unikalūs Nr. 4997-5011-4020, 4997-5011-4052, 4400-2064-
0366 griovimo, Kaišiadorių r. sav., Žaslių sen., Guronių k., Guronių 1-oji g. 16, projektas 

   

  
  

SII/T003-00-PP.AR 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

27 29 0 

 

Remiantis geologinių tyrimų rezultatais bei projektuojama elektros įranga bus apskaičiuoti ir 

suprojektuoti kiekvienam įrengimui reikalingi pamatai ir metalo konstrukcijos atsižvelgiant į schemos 

komponuotę, elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. 

 

Tvora 

Pastotės teritorija aptveriama išorine tvora. Riboje tarp AB „LTG Infra“ ir LITGRID AB operatorių 

projektuojama vidinė tvora. Tvoros segmentas  bus metalinės vielos tinklelis, sumontuotas ant gelžbetonio 

pamato. Tvoros metalo tinklelis pagamintas iš cinkuoto ir plastifikuoto plieno. Tvoros aukštis 2,4 m. 

 

Vidaus keliai 

Privažiavimas prie pastotės esama Guronių 1-ja gatve . Pastotės viduje įrengiami asfalto dangos 

keliai. 110kV skirstyklos teritorijoje techninės priežiūros keliai projektuojami 4.5 m pločio. AB „LTG Infra“ 

teritorijoje techninės priežiūros keliai projektuojami 4.5 m pločio. Aplink kilnojamuosius modulinius 

inžinerinius įrenginius įrengiamos nuogrindos iš betoninių trinkelių. 

 

Vaizdo stebėjimas, apsauga ir priešgaisrinė signalizacija 

Pastotės nuotoliniam stebėjimui, saugumui, gaisro šaltinio aptikimui bus įrengtos vaizdo stebėjimo,  

apsauginės signalizacijos ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos. LITGRID AB ir AB „LTG Infra“ įsirengs 

apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos su duomenų perdavimu į nuotolinius stebėjimos postus. 

  

Įžeminimas 

Remiantis elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis EĮĮBT, pastotės įžeminimo 

sistemos varža neviršys 0,5Ω. Įžeminimo kontūro skaičiavimai atliekami techninio projekto stadijoje.  

Visos metalinės elektros įrangos dalys, kuriose, pažeidus izoliaciją, gali atsirasti įtampa, ir 

galinčios sužeisti žmones, sukelti gedimus ar sugadinti įrangą bei tvora bus įžemintos. 

 

Apsauga nuo žaibo 

110 kV ir 27,5kV lauko įrangai nuo žaibo apsaugoti bus sumontuoti žaibolaidžiai.  

Apsaugai nuo atmosferinių ir komutacinių viršįtampių, visi jautrūs įtaisai apsaugomi, įrengiant 

viršįtampių ribotuvus. 
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Kintamosios ir nuolatinės srovės savųjų reikmių sistemos 

Pastotės kintamos srovės savųjų reikmių maitinimo sistema turi tenkinti 2-ą elektros energijos 

tiekimo kategoriją, t.y. iš dviejų skirtingų elektros linijų.  

LITGRID AB žemos įtampos elektros energija tiekiama iš AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 

naujai projektuojamos 10/0,4kV modulinės transformatorinės. Įrengiamos dvi skirtingos žemos įtampos 

maitinimo linijos, prijungtos prie AB ESO tinklo MTT skirstingų šynų sistemų LITGRID AB reikmėms. 

Kintamos srovės skyde bus įdiegta ARĮ automatika maitinimo rezervavimui, dingus įtampai viename iš 

įvadų. 

AB „LTG Infra“ žemos įtampos elektros energija tiekiama iš AB „LTG Infra“ nuosavybėje 

projektuojamų savųjų reikmių transformatorių 27,5/0,4 kV sumontuotų atviroje skirstykloje ir jungiamų iš 

27,5 kV DLB skirstyklos narvelių. 

Žaslių TPS bus įrengta: 

• Kintamos srovės skyde bus įdiegta ARĮ automatika maitinimo rezervavimui, dingus įtampai 

viename iš įvadų; 

• Lygintuvai/akumuliatoriai įkrovikliai ir baterijos, skirtos nuolatinės srovės vartotojams. 

Parametrai bus tikslinami techninio projekto stadijoje. Baterijos talpa bus parinkta, kad 

garantuotų rezervuotą maitinimą 2,5 h; 

• NMŠ (nepertraukiamo maitinimo šaltinis) SDK sistemos garantuotam maitinimui, kuris 

maitinamas iš 400 V kintamosios srovės paskirstymo skydo. 

 

Telekomunikacijų sistema  

Žaslių Traukos pastotės LITGRID dalies telekomunikacijų tinklas bus sujungtas su LITGRID AB 

telekomunikacijų tinklų per naujai įrengtą radijo relinio ryšio traktą.  

Žaslių Traukos pastotės AB „LTG Infra“ dalies telekomunikacijų tinklas bus sujungtas su AB „LTG 

Infra“ telekomunikacijų tinklu per naujai klojamus du šviesolaidinius kabelius. Šviesolaidiniai kabeliai 

klojami atskiru projektu, kartu su traukos kontaktinio tinklo įrengimu. 

 

Alyvos surinkimo sistema ir lietaus nuotekos 
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Technologinė įranga (aukštos įtampos transformatoriai) yra užpildyti alyva, kuri atlieka vidinio 

magnetolaidžio aušinimo funkciją. Technologiniai įrenginiai yra hermetiški. Pagal Skirstyklų ir pastočių 

elektros įrenginių įrengimo taisykles (82 punktas) po technologiniais įrenginiais įrengiamos apsauginės 

betoninės aikštelės, nutekėjimo kanalai (vamzdynai), paskirstymo šuliniai bei požeminiai rezervuarai 

talpinantys visą vieno technologinio įrenginio alyvos kiekį. Normaliomis sąlygomis, apsauginėse aikštelėse 

kaupiasi lietaus (sniego) krituliai (vanduo), kurie yra leidžiami per naftos skirtuvą (separatorių) į požeminį 

rezervuarą, o iš jo siurbliai perpumpuos vandenį į esamą už pastotės tvoros išorinį vandens nutekėjimo 

kanalą.  Naftos produktai avarijos išsiliejimo atveju patektų į požeminius rezervuarus, nes naftos skirtuvas 

neleistų ištekėti užterštoms nuotekoms. Požeminiuose rezervuaruose bus sumontuoti lygio davikliai 

informacijos perdavimui į valdymo sistemą apie skyčių užsipildymo lygį talpykloje. Gavus įspėjančiuosius 

ribinio lygio signalus užsakovo personalas ar užsakovo pasirinkta paslaugų įmonė, turės atvykti, išsiurbti 

ir sutvarkyti požeminius rezervuarus, o iš talpyklų išsiurbtą turinį pristatyti į specializuotas įmones 

užsiimančias nuotekų utilizavimu. 

Šiuo metu esamo pastotės pastato buitinių nuotekų sistema yra vietinė, t.y. įrengta gelžbetoninė 

talpykla. Esama buitinių nuotekų talpykla trukdo statybos procesams, todėl bus nugriauta, o projektuojama 

nauja vietinė buitinių nuotekų valymo įranga. Išvalytos nuotekos bus nukreipiamos į projektuojamą 

siurblinę. 

 

Triukšmo vertinimas 

 

Traukos pastočių triukšmo lygis bei triukšmo užtvarų vieta (jeigu tokių reiktų) ir parametrai bus 

tikslinami techninio projekto rengimo metu, žinant tikslią transformatorių padėtį, galią, garso slėgio lygį, 

todėl techniniame projekte bus pateikta triukšmo modeliavimo ataskaita, įvertintos leistino triukšmo 

lygio ribos ir, jeigu reikalinga, bus suprojektuota triukšmą mažinančios priemonės. 
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